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Um dos obstáculos cada vez mais comuns na evolução do ser humano é satisfazer as 
necessidades energéticas para as suas actividades do quotidiano. A água, sendo um dos 
compostos mais abundantes do planeta e, portanto, de fácil obtenção, é um recurso 
regularmente utilizado na forma de vapor em vários tipos de indústrias para efeitos de 
aquecimento, produção de energia eléctrica e outros processos. 
 
Este projecto apresenta uma intervenção no espaço de uma central termoeléctrica com 
um intuito de aumentar o fornecimento de vapor ao sistema para uma produção adicional de 
energia eléctrica. 
 
O vapor sobreaquecido, no seu estado termodinâmico, possui alto conteúdo de energia 
por unidade de massa. Mesmo no caso do vapor saturado as relações de temperatura e pressão 
de saturação permitem a sua utilização como fonte de calor a temperaturas médias com 
pressões de trabalho toleráveis. Contudo, os equipamentos e sistemas térmicos que utilizam 
este recurso nem sempre estão dotados, tecnicamente, para um aproveitamento máximo de 
energia dos diversos processos e é neste aspecto que o presente trabalho intervém.  
 
Apesar da existência actual de equipamentos como solução para este tipo de 
problemas, este trabalho focar-se-á no processo prático de análise, dimensionamento e 
instalação dos sistemas necessários para o aumento de produção de energia eléctrica de uma 
turbina de vapor, desde o circuito de fluidos à recuperação de calor, e a sua coexistência na 











One of the increasingly common obstacles in the evolution of mankind is the need to 
meet the energy requirements for their everyday activities. Water, being one of the earth most 
abundant compounds and, therefore, easy to obtain, is regularly used as steam in several 
industries for the purpose of heating, power generation and other processes. 
 
This project presents an intervention within a power station with the purpose of 
increasing the system steam supply for an additional electricity production. 
 
Superheated steam, in its thermodynamic state, has high energy content per mass unit. 
Even in saturated state its temperature and saturation pressure relationship allows it as a heat 
source at average temperatures for wide industrial use with tolerable working pressures. 
However, some equipment and thermal systems that use this resource are not always suitable, 
technically, to take full exploitation of the energy of the various processes, and it’s in this 
context that the present work is included. 
 
Despite the current existence of equipment as a solution to such problems, this work 
will focus on the practical analysis process, design and installation of the systems needed for 
an increase on production power in a steam turbine from the fluid circuit to the heat recovery, 
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A Central Termoeléctrica da Vitória, localizada no concelho do Funchal, distrito da 
Madeira, é constituída por três naves industriais, a nave I, a sul, com os 6 grupos instalados 
mais antigos, e a nave II, a norte, albergando outros 9 grupos, que realizou uma ampliação do 
sector energético com a construção da nave III, inaugurada a 25 de Maio de 2011, vindo a 
proporcionar um reforço, em 55,7 MW, da capacidade do sistema electroprodutor da ilha da 
Madeira, através da instalação de três grupos motor – alternador e de um grupo turbina de 
vapor – alternador, este último integrado num sistema de recuperação de energia dos motores 
de combustão alternativos. 
A implementação do projecto relativo à ampliação da Central Térmica da Vitória – 
Nave III resultou da necessidade de garantir os meios de produção indispensáveis à satisfação 
da crescente procura de energia eléctrica, tendo em consideração as características de 
imprevisibilidade e de intermitência de produção dos sistemas de energia renovável 
existentes, hídricos e eólicos, bem como da exigência em cumprir critérios adequados de 
segurança de abastecimento e de reserva girante, aliada à inevitabilidade de colocação fora de 
serviço de alguns grupos mais antigos da nave I. 
O presente relatório descreve o projecto realizado para a obtenção de um aumento da 
produção de energia na central, pela turbina de vapor localizada na nave III, com recurso à 
recuperação de calor de uma turbina a gás, instalada em 2004, como unidade isolada, ao lado 
da nave II. 
O espaço industrial da nave III aproveita uma parte importante da energia térmica dos 
gases de exaustão dos motores para a produção de vapor em três caldeiras de recuperação, e 
sua subsequente utilização num grupo turbina de vapor – alternador para a produção de 
energia eléctrica. Contudo, actualmente, o fornecimento máximo de vapor sobreaquecido ao 
grupo turbina de vapor – alternador é insuficiente para a turbina atingir a potência máxima 
que esta é capaz de disponibilizar. 
O projecto consiste na recuperação de calor da turbina a gás para obtenção do vapor 
adicional a ser inserido no colector principal do circuito de vapor, melhorando assim o 
rendimento da central e obtendo um valor de energia eléctrica superior. 
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O projecto inclui os circuitos de condensado e de vapor sobreaquecido para ligação à 
nova caldeira de recuperação a instalar e ao colector principal do sistema de recuperação de 
calor da nave mais recente fechando assim o circuito. Portanto, com a intervenção 
mencionada neste trabalho, a turbina a gás passará a fazer parte de um ciclo combinado gás-
vapor aumentando assim a eficiência global do sistema. 
Assim sendo, foi necessário definir, por etapas, os equipamentos e possíveis 
informações a retirar destes.  
Na análise do circuito global de vapor e da turbina de vapor, 
 Analisar todos os parâmetros disponíveis (caudal volúmico, caudal mássico, 
temperaturas, entalpias, pressões, potências, velocidades, outras propriedades 
termodinâmicas); 
 Analisar diâmetros das tubagens e isolamento (propriedades dos materiais); 
 Analisar a possível recuperação (análise energética). 
O segundo equipamento de interesse será a análise da turbina a gás, 
 Dimensões as ligações de admissão e escape da turbina e possíveis adaptações; 
 Características da turbina (caudal volúmico, caudal mássico, temperaturas, entalpias, 
pressões, potências, velocidades, combustíveis admissíveis); 
 Análise de combustão (obtenção de % excesso de ar, CO, CO2, óxidos de enxofre e 
cinzas); 
 Análise do tipo de combustível em utilização. 
Outro aspecto em ter em conta para a instalação do circuito hidráulico foi a consulta 
das plantas e diagramas disponíveis da central e dos equipamentos de interesse, e com isso, 
 Análise do ordenamento das redes existentes de tubagens e identificação dos circuitos 
de fluidos de acordo com as possibilidades disponíveis; 
 Elaboração de esquemas e plantas (ou modelação) em autocad, solidworks ou outro 
software equivalente. 
Em termos de cálculo, proceder aos dimensionamentos passíveis de serem realizados, 
 Balanço térmico da caldeira; 
 Dimensionamento do circuito hidráulico (linha de condensado de alimentação à 
caldeira); 
 Dimensionamento do grupo hidráulico com os respectivos acessórios e outros 
possíveis equipamentos; 
 Linha de vapor e sistema de recuperação de condensado.  
E para conclusão, 
 A análise energética final do sistema a implementar; 
 O estudo económico simples do investimento.  
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2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE 
 
O reaproveitamento energético é comum na indústria termoeléctrica onde existe uma 
necessidade de recuperar energias térmicas em processos específicos em que a produção de 
electricidade é o objectivo principal.  
A nave III da Central Termoeléctrica da Vitória foi dotada de um grupo gerador 
constituído por três motores Wärtsilä modelo 18V50DF especificando um débito de 17,1 
MWe com três alternadores ABB trifásicos acoplados directamente à unidade motora. 
 
Figura 2.1   Grupo gerador 
A produção de energia eléctrica baseada unicamente neste equipamento funciona 
através um ciclo termodinâmico simples de acordo com o tipo de combustível operativo no 
motor. 
De acordo com o sistema duplo de combustível, este equipamento opera segundo um 
ciclo Otto para gás natural e segundo um ciclo Diesel para combustíveis LFO e HFO. À data 
da construção e início de operação da nave III os motores trabalhavam a combustível diesel 
pesado. Contudo, no ano de 2014, com o acabamento do terminal de gás natural e da rede de 
distribuição, o grupo gerador passou efectivamente a funcionar com este recurso como era 
inicialmente previsto no projecto. 
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Figura 2.2   Terminal do gás natural 
Segundo os ciclos termodinâmicos e a implementação prática deste tipo de máquinas 
alternativas de combustão, o rendimento global demonstra-se sempre reduzido, consequência, 
da grande carga térmica que é dissipada, pelos gases de exaustão para a atmosfera e pela água 
de arrefecimento dos motores, com referência ainda à inércia térmica do material e à 
existência de atrito entre os componentes móveis e fixos que constituem o motor de 
combustão interna.  
A recuperação de energia implementada na construção da nave III consiste no 
reaproveitamento do calor perdido, de alto valor energético, pelos gases de combustão do 
grupo gerador anteriormente mencionado através de um ciclo Rankine cuja representação 
simplificada é indicada na Figura 2.3. 
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O diagrama1 reproduz tipicamente o 
ciclo de vapor que uma central 
termoeléctrica utiliza para a produção de 
energia eléctrica, sendo que no caso da 
CTV3, 𝑞𝑒 é o calor fornecido pelos gases 
de combustão dos motores às caldeiras, 
𝑤𝑡𝑢𝑟𝑐,𝑠 o trabalho produzido pela turbina, 
𝑞𝑠 o calor dissipado no condensador e 
𝑤𝑐𝑜𝑐𝑐𝑔,𝑒 o trabalho fornecido pelas 





Adjacentemente à casa das máquinas motoras foram instalados três caldeiras de 
recuperação de calor, cada uma com ligação directa individual a um motor de combustão. 
 
Figura 2.4   Caldeiras de recuperação de calor 
                                                 
1 Diagrama de vapor simplificado, não apresenta sistemas auxiliares. 
Figura 2.3   Diagrama de vapor baseado num 
ciclo de Rankine (Çengel e Boles, 2006) 
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Com os motores a funcionar a gás natural cada caldeira consegue atingir uma 
produção de 8370 𝑘𝑔/ℎ de vapor sobreaquecido a uma temperatura de 345 ℃ e uma pressão 
de trabalho de 10 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑒𝑖. 
As caldeiras existentes dispõem de três estágios de recuperação térmica, 
nomeadamente economizadores para o pré-aquecimento da água de alimentação, de 
evaporadores como unidade de permuta principal e de sobreaquecedores para a elevação da 
temperatura do vapor à saída.  
O caudal do vapor sobreaquecido é dirigido para uma unidade colectora de 10 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑒𝑖 
cuja função é servir os diferentes consumidores da CTV3. Este colector serve os sistemas 
auxiliares das caldeiras de recuperação, assiste no aquecimento do tanque de alimentação de 
condensados situado no exterior, alimenta a turbina a vapor que se encontra instalada num 
anexo adjacente à casa das máquinas e ainda reencaminha parte do vapor para outro colector a 6 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑒𝑖 com fim de alimentar outros sistemas auxiliares da central.    
 
Figura 2.5   Colector principal de vapor 
Seguindo o diagrama de vapor, o vapor sobreaquecido é encaminhado para o interior 
do anexo, onde a turbina de vapor se encontra instalada, sendo processado por esta para a 
obtenção de energia eléctrica mediante um alternador acoplado de 4680 𝑘𝑊.   
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Após o processamento na turbina, este é recolhido num condensador onde condensa a 38,81 ℃ e 0,07 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑒𝑖 sendo depois transportado para um depósito de condensados (tanque 
de alimentação às caldeiras) no exterior que se mantém aquecido à temperatura de 115 ℃ 
com vapor proveniente do colector principal. O condensado é reenviado para as caldeiras de 
recuperação, estabelecendo novamente o ciclo do vapor na nave III. 
 
Figura 2.6   Tanque de alimentação de condensados 
Note-se que o condensado presente no condensador é sujeito a algumas recuperações 
de calor por equipamentos suplementares antes de ser transportado para o tanque de 
alimentação exterior. O presente capítulo foi elaborado para dar ao leitor uma percepção 
rápida do tipo de cogeração existente nesta zona da central pela divulgação dos principais 
equipamentos intervenientes neste processo industrial, pelo que não representa, a instalação 
completa da CTV3 nem o seu processo completo de recuperação de calor.  
O subcapítulo 2.1 detalha de forma mais clara a turbina de vapor instalada pelo que 
não foi figurada nem pormenorizada nesta secção. No subcapítulo 3.1 está representado um 
esquema simplificado do circuito de vapor incluindo as alterações que são o objectivo deste 
projecto que será de interesse ao leitor. 
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2.1 A TURBINA DE VAPOR 
 
Este capítulo apresenta uma breve descrição da turbina que está instalada, os seus 
componentes principais e as características nominais de desempenho da própria. 
A turbina de vapor instalada na nave III é uma turbina multi-estágio da empresa 
DRESSER-RAND. 
Este equipamento é do tipo de impulsão de um só cilindro, andares múltiplos e fluxo 
simples. O vapor, ao deixar a última fileira de palhetas, passa pela tubuladura de exaustão 
para o condensador. 
A turbina, de velocidade relativamente alta, acciona um alternador por meio de 
engrenagens helicoidais temperadas e rectificadas. A turbina e a caixa de engrenagens são 
montadas numa estrutura de apoio de elementos de aço soldados, parte da qual serve também 
como reservatório de óleo. O alternador está montado sobre um plinto de betão. 
A turbina e a caixa de engrenagens também estão montadas numa base de betão. Para 
acomodar a expansão diferencial e manter o engate correcto dos dentes das engrenagens em 
todas as condições de trabalho, estão montados acoplamentos flexíveis entre o rotor da turbina 
e o veio do pinhão da caixa de engrenagens e entre o veio da engrenagem e o alternador. 
 
Figura 2.7   Turbina de vapor DRESSER-RAND 
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Outros acessórios de equipamentos que são essenciais ao funcionamento da turbina 
estão montados sobre a placa de base da unidade ou junto a ela. Estas peças incluem: 
 Sistema de Controlo – Incluindo o cilindro do relé de óleo e as válvulas reguladoras 
que vão ser controladas pelo regulador. 
 Dispositivos de Segurança e de Protecção – Incluindo disjuntores e válvulas de 
disparo. 
 O Sistema de Lubrificação – Incluindo o arrefecedor, filtro de óleo de tubagens, 
filtro de controlo de óleo, válvulas reguladoras de pressão, acumulador, bombas de 
óleo principal e auxiliar e bombas auxiliares de controlo de óleo. 
 Sistema de Empanques e Vedantes – Para evitar a fuga de vapor e de óleo na sala da 
turbina e assim melhorar o ambiente para habitação. 
 Instrumentação – Incluindo transmissores de pressão, sensores de temperatura e 
detectores de vibração necessários para dar indicações locais e remotas de todos os 
dados operacionais conforme especificados pela entidade. 
 Sistema de Arranque Auxiliar – Para manter os rotores em rotação durante períodos 
de aquecimento e de arrefecimento. 
O condensador de corpo cilíndrico encontra-se instalado numa elevação adjacente com 
ligação por meio do tubo de saída colectora do vapor processado na turbina. Possui uma 
capacidade de 26632 𝑘𝑔/ℎ para a recolha e condensação de vapor. O anexo à casa das 
máquinas ainda é dotado de bombas de vácuo, bombas do condensado e bombas do sistema 













Figura 2.8   Condensador e sistemas auxiliares de bombas 
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A turbina de vapor em questão, actualmente, não está a ser usada no seu potencial 
máximo para o qual o fabricante a dimensionou e por este motivo, é a unidade principal deste 
trabalho para a qual se pretende reintroduzir um caudal de vapor adicional permitindo assim a 
obtenção de uma potência eléctrica nos terminais do alternador, correspondente a um valor 
mais aproximado da potência nominal indicada pela DRESSER-RAND.  
O Quadro 2.1 apresenta as características nominais da turbina de vapor segundo as 
informações presentes no manual da turbomáquina. 
Quadro 2.1   Características nominais da turbina de vapor 
CARACTERÍSTICAS DA TURBINA DE VAPOR 
Descrição Valor Unidade 
Velocidade de disparo eléctrico da turbina 1500 rpm 
Velocidade de disparo mecânico da turbina 7283 – 7614 rpm 
Faixa de velocidade crítica da turbina 2000 – 4000 rpm 
Pressão de entrada 11 bar 
Temperatura à entrada 345 (Varia) ºC 






Velocidade normal da turbina 4680 rpm 
Velocidade normal do gerador 6621 rpm 
Fluxo de sangragem 1242 kg/h 
Caudal mássico de vapor para potência máxima 25000 kg/h 
Direcção da rotação da turbina  Esq., vista do lado do vapor – 
Andares da turbina 9 – 
 
É importante referir que os dados exibidos na tabela anterior não representam os 
valores actuais de funcionamento do grupo turbina – alternador, mas sim os dados do 
fabricante. Actualmente, segundo o regime de trabalho na CTV3 com utilização do GN, é 
possível obter na turbina a vapor uma produção de energia eléctrica na ordem dos 2,5 a 3 𝑀𝑊. Os dados úteis de funcionamento para o trabalho encontram-se no subcapítulo 3.2 
juntamente com a análise da forma como foram obtidos. 
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2.2 A TURBINA A GÁS 
 
A máquina térmica que se encontra instalada como unidade isolada (no exterior das 
naves) é o turbogerador que se encontra sem aproveitamento energético e que será um dos 
principais objectivos deste trabalho. 
 
Este equipamento é uma turbina a gás TITAN 130 de 14,3 MW da TURBOMACH 
projectada para o serviço industrial em aplicações de geração de energia eléctrica. É uma 
turbina de três etapas de um só eixo, de fluxo axial, composta por pleno de entrada de ar, um 
compressor de 14 etapas equipado de pás fixas e variáveis, difusor de ar, câmara de 
combustão anular, difusor de gases de escape e ligação de gases de escape. 
 
Estes componentes principais mantêm-se alinhados de forma precisa mediante flanges 
de centragem com superfícies guia que estão aparafusadas entre si. A turbina acciona o 
compressor, o redutor e o equipamento auxiliar impulsionado desde a extremidade frontal da 
turbina, utilizando o rotor do compressor como eixo de saída. 
 
O acesso ao compressor é realizado retirando um dos lados da carcaça do mesmo, que 
está dividida verticalmente pelo meio. Depois de retirar uma das metades da carcaça do 




Figura 2.9   Turbina a gás TURBOMACH 
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Lista-se a seguir algumas outras peças do equipamento que são essenciais ao 
funcionamento da turbina: 
 
 Conjunto de compressor – Com 14 etapas, de fluxo axial incorporando entrada de ar, 
pás variáveis do compressor, carcaça do compressor, difusor, alojamento de suporte da 
chumaceira do compressor e rotor do compressor; 
 
 Sistema SoLoNOx – Sistema de combustão seca de pré-mistura pobre para o controlo 
do NOx, desenhado para conseguir níveis baixos de NOx e CO sem injecção de água; 
 
 Conjunto Turbina e Câmara de Combustão – Inclui a carcaça de suporte da 
chumaceira do rotor da turbina, a câmara de combustão, o conjunto do rotor da turbina 
que acciona o compressor e alternador, o difusor de escape da turbina e a ligação dos 
gases de escape; 
 
 Base da Turbina – O suporte conta com molas de carga, pernos de ajuste e 
separadores, que além de servir para montagem anti-vibração posterior, também 
permitem realizar ajustes verticais e horizontais para o alinhamento da turbina na sua 
montagem; 
 
 Sistema de Arranque – O sistema de arranque da turbina é composto por dois 
motores accionados por um controlo de velocidade variável; 
 
 Sistema Duplo de Combustível – Inclui o funcionamento com as especificações para 
sistema de combustível de gás natural e para sistema de combustível líquido. Arranque 
alternado e mudança de combustível em condições de carga; 
  
 
O Quadro 2.2 na página seguinte apresenta as especificações da turbina a gás 
fornecidas pelo fabricante e não representa os valores de funcionamento actuais deste 
equipamento para a geração de energia eléctrica na Central Termoeléctrica da Vitória. No 
subcapítulo 2.2.1 menciona-se que os valores reais de funcionamento diferem devido ao tipo 
de combustível a ser utilizado.  
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Quadro 2.2   Características nominais da turbina a gás 
ESPECIFICAÇÕES DA TURBINA A GÁS 
Fabricante do Turbogerador: SOLAR 
Modelo: TITAN 130 – T-19501S Axial   
Potência no eixo excluindo o redutor de velocidade, 
em serviço contínuo e condições ISO: 14.777 kW (GN) 
Tipo: Ciclo aberto, eixo simples cold-end drive 
Compressor: 14 Etapas 
Relação de compressão: 16:1 
Câmara de combustão: SoLoNOx com câmara anelar com 14 injectores de combustível 
Turbina: 3 Etapas, primeira etapa refrigerada por ar 
Chumaceiras: Lisas a patins oscilantes 
Tipo de combustível: GN ou combustível líquido de acordo com as respectivas especificações normativas 
Velocidade de rotação da turbina: 11.215 rpm 
Consumo de combustível em condições ISO: 40.714 kJ/s 
Caudal de entrada de ar à turbina em condições 
ISO: 48,94 kg/s 
Temperatura de gases de escape: 484 ºC em condições ISO 
Caudal de gases de escape: 49,74 kg/s em condições ISO 
Revestimentos de protecção 
Compressor, pá de etapa “0”, estáticos: Alumínio inorgânico 
Compressor, espaçadores do tambor do rotor: Alumínio inorgânico 
Turbina 
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2.2.1 Combustível Operacional 
 
Esclarece-se o leitor que a designação de Turbina a Gás pode ser erroneamente 
associada ao combustível que este equipamento utiliza, situação representativa deste 
equipamento na CTV. A palavra gás, refere-se ao fluido de trabalho da turbina que, neste 
caso, é a mistura de gases resultante da combustão, uma vez que o combustível pode ser 
gasoso, como o gás natural (GN), gás de petróleo liquefeito (GPL), ou líquido, como 
querosene, diesel e até mesmo óleos mais pesados. 
As especificações do combustível, indicadas pelo fabricante para este turbogerador 
estão representadas no Quadro 2.3. 
Quadro 2.3   Combustíveis líquidos indicados para utilização na turbina a gás 
COMBUSTÍVEIS APROPRIADOS AO SISTEMA 
Grau Comercial Combustível 
Graus 1 e 2 Fuelóleo (ASTM), segundo especificação SOLAR ES 9-982 
Graus 1 e 2 Gasóleo (ASTM) 
JP 4, JP 5 ou equivalente Querosene 
 
Apesar de o equipamento estar munido de um sistema duplo de combustível, como 
referido no capítulo anterior, os valores de funcionamento variam pelo facto de o único 
combustível operacional a funcionar naquela unidade ser o gasóleo e não o gás natural. 
Actualmente a turbina a gás está dependente deste recurso devido a: 
 Impossibilidade da exploração do GN como fonte de combustível à data da instalação 
do equipamento; 
 Inexistência de infra-estruturas adequadas ao transporte e fornecimento deste recurso 
naquela unidade. 
O combustível operacional é o diesel 2-D e as propriedades e métodos de ensaio do 
mesmo podem ser consultadas no ANEXO I do presente trabalho. 
O diesel é controlado pelo norma ASTM D975-97 que descreve um número limitado 
de propriedades que os combustíveis diesel devem cumprir. Estes requerimentos são baseados 
nos desempenhos específicos, relacionados com o combustível, para um motor diesel. As 
especificações são descritas a seguir como sete graus comerciais de diesel, mas só se 
mencionará os propostos pelo Quadro 2.3. 
 Grau N.º 1–D  e baixa percentagem de enxofre 1–D: Um combustível destilado leve 
para aplicações que requerem um combustível de maior volatilidade, como rápidas 
flutuações de carga e velocidade em veículos pesados de diversas categorias. A 
especificação desta qualidade de combustível para motores diesel sobrepõe-se com 
                                                 
2 http://www.docin.com/p-712730508.html 
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querosene e combustível de avião, em que os três são comumente produzidos a partir 
da mesma base. Um grande uso para o combustível diesel de grau Nº. 1–D é misturá-
lo com grau Nº. 2–D durante o inverno para proporcionar melhores propriedades de 
fluxo a frio. As categorias do grau 1 são descritas como S15, S500 e S5000, 
representando a concentração de enxofre em ppm. 
 
 Grau N.º 2–D  e baixa percentagem de enxofre 2–D: Um combustível destilado 
médio para aplicações que não necessitam de um combustível de alta volatilidade. 
Aplicações típicas são comuns em motores de alta velocidade que operam a plena 
carga sob períodos prolongados. As categorias do grau 2 são descritas como S15, S500 
e S5000, representando a concentração de enxofre em ppm. 
 
Para a análise térmica da turbina a gás, torna-se conveniente realizar um estudo sobre a 
forma como o processo de combustão ocorre com estes combustíveis e assim, para o cálculo 
térmico da combustão foi necessário definir a estrutura molecular do combustível. 
A estrutura molecular do diesel começa a ser definida na sua refinação fraccionada a 
partir do petróleo, onde os componentes com vários pontos de ebulição evaporam e são 
separados sequencialmente em cadeias de carbono leves (cadeia mais curta) e em cadeias 
mais pesadas (cadeia mais longa) (Chung, 2005). E como tal, na literatura existem várias 
versões da estrutura média deste carburante. 
Assim, o Quadro 2.4, segundo o autor atrás mencionado, apresenta os componentes 
mais comuns processados numa refinaria. 




𝑃𝐻4 Gás Metano 
𝑃2𝐻6 Gás Etano, utilização comum como matéria-prima para fabrico de petroquímicos e plásticos 
𝑃3𝐻8 Gás Propano 
𝑃4𝐻10 Gás Butano 
𝑃6𝐻14 n-Hexano (nafta), utilizado como solvente 
𝑃8𝐻18 Gasolina 
𝑃12𝐻26 Querosene, utilizado como combustível de avião 
𝑃16𝐻34 Combustível diesel, diesel de aquecimento, combustível para centrais termoeléctricas 
𝑃36𝐻74 
Óleo lubrificante no estado sólido à temperatura ambiente, regularmente separado em produtos 
mais leves 
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Segundo uma fonte alternativa o diesel ou gasóleo é um combustível derivado do 
petróleo, constituído basicamente por hidrocarbonetos, os quais são compostos principalmente 
por átomos de carbono, hidrogénio, enxofre, azoto e oxigénio. A fórmula molecular geral do 
diesel é 𝑃16𝐻34. O diesel é um produto inflamável, tóxico, volátil, límpido. Isento de 
compostos em suspensão e com um odor forte e característico (Mota, 2004).  
Apesar de, na indústria, ser utilizada esta molécula para efeitos de cálculo de 
combustão, o “ASHRAE (2009) – Fundamentals”, no capítulo de combustão e combustíveis, 
sugere uma solução mais elegante para se determinar a composição elementar de um 
determinado combustível líquido.  
Segundo a mesma fonte, para combustíveis destilados de grau 1-D e 2-D, a 
determinação aproximada do conteúdo de hidrogénio pode ser conseguida por, 
 𝐻% = 26 − (15 ∙ 𝑑𝑟) (1) 
 
em que a densidade relativa do combustível 𝑑𝑟 é dada por, 
 
𝑑𝑟 = 𝜌𝑐𝑜𝑐𝑐|15℃𝜌á𝑔𝑢𝑔|15℃ = 0,84250,9991 = 0,8433 (2) 
 
obtendo-se um correspondente conteúdo de hidrogénio de 13,35%. 
No próximo subcapítulo, será possível reunir as informações necessárias à 
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2.2.2 Análise Térmica do Processo de Combustão 
 
Para calcular a energia térmica existente nos gases de escape da turbina a gás é 
necessário conhecer os constituintes do combustível cuja informação fornecida pela CTV 
encontra-se resumida no Quadro 2.5. 
Quadro 2.5   Propriedades do combustível operacional 
Descrição Valor Unidades 
Poder Calorífico Superior (PCS) 45,915 𝑀𝑘/𝑘𝑔 
Sódio < 2,8 𝑚𝑔/𝑘𝑔 
Ponto de Fluxão (CFPP) -9 ℃ 
Massa Volúmica (15℃) 0,8425 𝑘𝑔/𝑑𝑚3 
Água 0,006 %(𝑣/𝑣) 
Cinzas < 0,001 %(𝑚/𝑚) 
Enxofre Total 46,1 𝑚𝑔/𝑘𝑔 
Ponto de Inflamação 72 ℃ 
Viscosidade a (40℃) 2,925 𝑐𝑃𝑐 
 
Por questões informativas, o valor do enxofre e do sódio presente para uma amostra de 
100 kg de combustível tem os seguintes valores percentuais, 
 Enxofre (𝑃) = 46,1 � 𝑐𝑔
𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑐𝑐.� = 0,0461 � 𝑘𝑔100 𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑐𝑐.� = 0,0461%; 
 Sódio (𝑁𝑏) = 2,8 � 𝑐𝑔
𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑐𝑐.� = 0,0028 � 𝑘𝑔100 𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑐𝑐.� = 0,0028%; 
O valor percentual da água é igualmente muito baixo. Estes constituintes não serão 
considerados no processo de combustão por se apresentarem com valores residuais e pouco 
significativos para o que se pretende, além de que no caso do sódio só contribui na formação 
de inertes. Considera-se então a molécula do diesel constituída elementarmente por,  
 86,65% de Carbono e 13,35% de Hidrogénio 
Os valores do Quadro 2.6 foram adoptados, segundo uma média prevista pelo IPMA, 
para as condições atmosféricas da localização geográfica da CTV que devem ser igualmente 
considerados. 
Quadro 2.6   Características atmosféricas do local (IPMA) 
Descrição Valor Unidade 
Temperatura bolbo seco 20 ℃ 
Humidade relativa 70 % 
Pressão local 101,325 𝑘𝑃𝑏 
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Para existir uma combustão completa, todos os elementos combustíveis (Carbono, 
Hidrogénio e Enxofre) têm que combinar com todo o oxigénio que podem utilizar. Este 
processo sem excesso de ar denomina-se de combustão estequiométrica no qual participa todo 
o oxigénio teoricamente necessário para a reacção na proporção dada pela equação química 
acertada. 
Considerando a reacção química para um hidrocarboneto genérico: 
 𝑃𝑐𝐻𝑛 + �𝑚 + 𝑛4�𝑂2 → 𝑚𝑃𝑂2 + 𝑛2𝐻2𝑂 + 𝑐𝑏𝑙𝑐𝑟 (3) 
 
Uma vez que a reacção exotérmica realiza-se com ar atmosférico e não somente com 
oxigénio puro, teremos que considerar a composição simplificada do ar atmosférico, 
representado no Quadro 2.7, para o nosso cálculo. 
Quadro 2.7   Composição do ar atmosférico em termos molares e ponderais 
COMPOSIÇÃO DO AR ATMOSFÉRICO 
Molécula % Volumétrica % Ponderal 
𝑂2 21 23,15 
𝑁2 79 76,85 
 
Podemos determinar os coeficientes estequiométricos de combustão necessários para o 
resto dos cálculos resolvendo as equações químicas do diesel para as diferentes composições 
do combustível. 
Para valores mássicos, a equação toma a forma, 
 𝑃 + 2,66(𝑂2 + 3,320𝑁2) → 3,66𝑃𝑂2 + 8,83𝑁2 + 𝑐𝑏𝑙𝑐𝑟 (4) 
 
 𝐻2 + 7,92(𝑂2 + 3,320𝑁2) → 8,92𝐻2𝑂 + 26,29𝑁2 + 𝑐𝑏𝑙𝑐𝑟 (5) 
 
 
 Com ar seco teórico de 11,49 kg e 34,21 kg respectivamente. 
 
 
Em resumo, os coeficientes são representados no Quadro 2.8 para a molécula do diesel. 
Quadro 2.8   Coeficientes de combustão do diesel para análise mássica 
Constituinte 
[𝒌𝒌/𝒌𝒌 de Combustível] 
𝑂2 
Ar 
Seco 𝑃𝑂2 𝑃𝑂2 𝐻2𝑂 𝑁2 
Carbono 2,66 11,49 3,66 ― ― 8,83 
Hidrogénio 7,92 34,21 ― ― 8,92 26,29 
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O Quadro 2.9 apresenta o resultado dos gases de combustão da análise estequiométrica 
do gasóleo numa amostra de 100 kg de combustível para uma percentagem de excesso de ar 
nula. 
Quadro 2.9   Produtos de combustão mássicos para percentagem de excesso de ar nulo 
Produtos de combustão 








Os dados dos ensaios3 fornecidos pela central estabelecem os seguintes valores de 
percentagem volumétrica dos gases de combustão na chaminé com incertezas de ±0,7 e ±0,3 
respectivamente, 
 % 𝑂2 = 16,9 
 % 𝑃𝑂2 = 2,7 
O valor do excesso de ar que está a ser utilizado por esta turbomáquina pode ser 
determinado aproximadamente pelo valor médio volumétrico percentual do oxigénio e 
encontra-se disposto no Quadro 2.10. Na Figura 2.10 representa-se o comportamento das 
curvas volumétricas do 𝑂2 e do 𝑃𝑂2 para diferentes excessos de ar. 
 
Quadro 2.10   Sumário dos resultados de combustão para o excesso de ar actual 
Resultado final em [kg/100 kg 
combustível] e [%] Volumétrica 
Excesso de ar 
correspondente 400% 
Ar seco 7261,56 
Ar húmido 7335,63 
Produtos de 
combustão húmidos 7435,63 % 𝑃𝑂2 2,90% % 𝑂2 16,92% % 𝑁2 80,18% 
 
 
                                                 
3 Encontra-se no ANEXO IV informações mais detalhadas. 
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E o respectivo comportamento das curvas de oxigénio e dióxido de carbono nos gases 
de combustão, 
 
Figura 2.10   Percentagem vol. característica do O2 e CO2 nos gases de combustão 
Com a determinação do excesso de ar actualmente operacional na turbina a gás, o 
Quadro 2.11 apresenta os valores dos produtos de combustão para a o excesso de ar calculado. 
 
Quadro 2.11   Sumário dos produtos de combustão do diesel 
Excesso de ar de 400% para 
uma composição mássica 
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3 SISTEMA A IMPLEMENTAR PARA O AUMENTO DA PRODUÇÃO 
DE ENERGIA ELÉCTRICA 
 
Como previamente referido no capítulo 1, a turbina de gás é um equipamento que está 
localizado isolado das restantes naves I e II actuando como um grupo, em grande parte do 
tempo, para solicitações elevadas na rede eléctrica da RAM e como um grupo de emergência. 
 
Figura 3.1   Localização dos sectores principais da central4 
De modo a se criar uma infraestrutura para que fosse possível a conjugação entre este 
equipamento e o sistema de cogeração da nave III, foi necessário a consulta das plantas 
topográficas da central disponíveis assim como das plantas das várias instalações face à 
diferença geográfica que cada uma destas áreas apresentava. 
O projecto inclui a construção de uma linha de condensados e de uma linha de vapor 
sobreaquecido representados a cores na Figura 3.2, que farão a ligação à caldeira de 
recuperação para definir o ciclo fechado. A figura em questão é exemplificativa. 
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Quadro 3.1   Legenda da Figura 3.2 
LEGENDA 
Símbolo Descrição 
A Motores de combustão interna 
B Caldeiras de recuperação de calor 
C Turbina de vapor 
D Depósito de condensados / Tanque de alimentação às caldeiras 
E Caldeira de recuperação de calor (a instalar) 
F Turbina a gás 
1 Linha de condensados. Sentido de entrada na caldeira. 
2 Linha de vapor sobreaquecido. Sentido de saída da caldeira. 
L Circuito de aquecimento do tanque de alimentação 
 
O novo sistema de ciclo combinado contará então com uma caldeira de recuperação de 
calor semelhante às existentes, por uma linha de condensado, uma linha de vapor 
sobreaquecido, uma linha de condensado de purga (não representado na figura), um grupo 
hidráulico, suportes verticais e ainda os acessórios indispensáveis ao funcionamento. O 
subcapítulo 3.3 detalha os pormenores relativos à planificação do projecto que devem ser 
tidos em conta.   
Figura 3.2   Circuito de água/vapor da central incluindo o actual 
 
Colector 
10 bar rel. 
Colector 
6 bar rel. 
Condensador 
A A A 
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3.2 Recolha de Dados 
 
A recolha das informações sobre as condições de funcionamento de cada equipamento 
é proveniente da sala de controlo onde é possível, pelos painéis de operador, monitorizar em 
tempo real os dados adquiridos por meio da instrumentação industrial presente nas máquinas e 
equipamentos constituintes da nave III. 
 
Figura 3.3   Sala de controlo 
Os registos da produção de energia, consumos e informações mais detalhadas são 
armazenados num banco de dados por um período de vários meses pelo que a sua consulta é 
relevante no sentido de se obter valores consoante os períodos de funcionamento da nave e a 
variação do desempenho da CTV3 nesses períodos. A consulta dos manuais de fabricante das 
máquinas também foi igualmente fulcral para o conhecimento dos limites de funcionamento 
das mesmas. 
O Quadro 3.2 resume os dados estudados para a realização do projecto e representam os 
valores mais comuns de actividade naqueles terminais.  
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Quadro 3.2   Resumo dos dados recolhidos para o projecto 
DADOS DE PROJECTO 
ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÃO FABRICANTE UNIDADES 
Caldeiras de recuperação de calor 
Produção de vapor por caldeira Variável  8370 kg/h 
Temperatura do vapor à saída do barrilete 345  360 ºC 
Pressão de trabalho 11 13 bar abs 
Temperatura dos gases de combustão à entrada da caldeira 
(HFO/GN) (430 | 450) ― ºC 
Temperatura dos gases de combustão à saída da caldeira 
(HFO/GN) (175 | 195) ― ºC 
Caudal volúmico de gases em passagem por caldeira 60 000 ― m3/h 
Colector principal de vapor 
Pressão de trabalho 10 13 bar abs 
Temperatura do vapor à entrada 345  360 ºC 
Diâmetro da ligação de reserva DN25  DN150 mm 
Turbina a vapor 
Pressão de entrada 11 11 bar abs 
Temperatura à entrada 345 (varia) ― ºC 
Pressão de exaustão 0,07 ― bar abs 
Potência nominal nos terminais do gerador 2500 - 3000 4680 kW 
Caudal mássico para potência nominal Variável 25000 kg/h 
Condensador 
Capacidade de recolha e condensação ― 26632 kg/h 
Temperatura que o condensado permanece 38 - 40 ― ºC 
Tanque de alimentação 
Pressão relativa 1,5 ― bar abs 
Temperatura condensado 115 135 ºC 
Temperatura de aquecimento ao tanque 137 ― ºC 
Turbina a gás 
Potência no eixo excluindo caixa redutora ―  14,777 kW 





Consumo de combustível ― 40,714 (GN) kJ/s 
Temperatura média de gases de escape5 464 482 (GN) ºC 
Caudal médio efectivo de gases de escape5 304 903 ― m3/h 
Velocidade média de escoamento5 22,3 ― m/s 
Pressão absoluta no interior da conduta5 1016 ― hPa 
 
O diâmetro da ligação de reserva no colector principal de vapor foi especificado na 
tabela por se referir ao único input disponível de ligação ao colector de vapor. O input 
existente, nomeadamente, um DN 25, constitui um obstáculo no dimensionamento do tubo 
para a linha de vapor. Os tubos actuais das caldeiras para a entrega de vapor no colector são 
DN 150 para o caudal à carga máxima que cada uma é capaz de produzir, e segundo as 
considerações elaboradas no balanço térmico da caldeira, será necessário considerar um 
diâmetro análogo pelo que será necessário optar por outra alternativa. 
                                                 
5 Dados médios de ensaio para carga a 100% 
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3.3 Considerações de Projecto e Instalação Geral 
 
Esta secção menciona as considerações ponderadas para a realização do projecto, em 
termos termodinâmicos assim como em termos construtivos face ao levantamento das 
oposições no estudo das imediações da CTV3 para a instalação dos dois circuitos e 
respectivos suportes. Perante a presença de obstáculos ou dados inadquiríveis foi necessário 
tomar decisões que remota nos seguintes aspectos: 
Ordenamento dos circuitos de condensado e vapor  
 Na linha de aspiração do condensado as duas primeiras curvas deverão ser de raio 
longo; 
 Na linha de aspiração do condensado, o tubo a montante da bomba hidráulica deverá 
ser instalado com um declive ligeiro;  
 Os circuitos de condensado e vapor deverão seguir pelo trajecto estrutural de suportes, 
que correntemente são utilizados para o suporte dos sistemas de tubagens existentes; 
 Os tubos deverão ser instalados na parte superior dos perfis o mais à esquerda possível 
(parte interior do trajecto); 
 Os tubos deverão ser suportados pelos perfis existentes até à primeira curva de 50º ao 
pé do tanque de condensados (localizado junto ao tanque de água tratada); 
 
Figura 3.4   Trajecto6 existente dos tubos na central (CTV3 – EEM) 
  
                                                 
6 A planta (e trajecto) ilustrada não representa a configuração final da obra da CTV3. Versão para exposição. 
Algum conteúdo sensível foi ocultado por questões de segurança. 
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 No trajecto adjacente ao muro, no sentido à turbina a gás, é recomendado uma 
reabilitação do muro para a instalação de perfis verticais até à aproximação da escada 
de acesso do patamar da CTV2 à CTV3. Recomenda-se um espaçamento entre perfis 
superior comparado ao dos perfis existentes (ver subcapítulo 4.4); 
 Na escada de acesso o tubo de condensados deverá ser suportado e orientado por uma 
guia montada na parte inferior da estrutura metálica da escada; 
 Na continuidade do trajecto, é recomendado fazer outra reabilitação do muro existente 
para a instalação de perfis curtos no topo deste, guiando o resto do circuito até à 
caldeira que ficará instalada em frente da turbina a gás; 
 Em toda a zona do circuito que os tubos se cruzem ou com uma distância reduzida de 
componentes eléctricos (nomeadamente cabos) deverá ser instalado coberturas em 
placa em cima da calha com a finalidade de guarnecer estes componentes; 
 Após a instalação do isolamento térmico, identificar visualmente na superfície da 
folha de alumínio, o sentido de deslocamento do fluido (identificação no mínimo em 3 
zonas do trajecto, o início da linha, a metade do trajecto, no terminal da linha).  
Bomba hidráulica e acessórios de segurança 
 O dimensionamento da bomba hidráulica para o fornecimento de condensado deverá 
ser projectada custo-eficiente para o regime de trabalho exigido; 
 A instalação de válvulas e acessórios adicionais devem promover um funcionamento 
eficiente e seguro do grupo hidráulico e tanque de alimentação; 
 É aconselhável o grupo hidráulico ser protegido exteriormente por uma infraestrutura 
metálica do tipo chapa vincada e prensada. 
Considerações diversas 
Olhando para o dimensionamento dos tubos, é importante ter uma análise crítica no 
seu cálculo. O correcto dimensionamento da instalação resultará em custos mínimos do 
material, a instalação e, mais importante, o funcionamento pleno do sistema sem 
sobrecarregar equipamentos em termos energéticos. 
 Para o transporte dos fluidos, utiliza-se tubos de aço laminado a quente de ponta 
esquadrejada (lisa) para uso com uniões com flange sobreposta para determinadas 
zonas do circuito; 
 Deverá ser ponderado tubos de extremidade chanfrada para uso com soldadura de 
topo. 
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4 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA A IMPLEMENTAR 
 
4.1 Dimensionamento do Circuito de Condensados 
 
O circuito de condensados, que faz a sua ligação ao tanque de alimentação e fornecerá 
a caldeira de recuperação de calor a ser instalada na proximidade da turbina a gás, apresenta 
uma complexidade mais pormenorizada que a de circuito de vapor. Devido à elevação do 
tanque dos condensados em referência ao solo, a tubagem terá dois troços distintos separados 
pela bomba hidráulica e respectivos acessórios de segurança. Fazendo a ligação do tanque até 
ao nível do solo, a tubagem será de aspiração negativa (inundada) com determinadas 
características, e por conseguinte, da bomba hidráulica até à caldeira a tubagem será de 
compressão e munida de características dissemelhantes. 
 
Figura 4.1   Desenho isométrico da linha de condensado 
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4.1.1 Dimensionamento do Tubo 
 
Previamente mencionado, para uma instalação hidráulica com características 
diferentes a montante e a jusante da bomba centrífuga, é necessário definir os diâmetros 
normalizados com que se vai trabalhar, as velocidades de trabalho e os acessórios que devem 
ser instalados para o bom funcionamento desta. 
Recorre-se ao catálogo do fabricante GRUPO ALMESA para uma orientação relativa 
à categoria do tubo de aço sugerido para este projecto, nomeadamente, tubo de aço sem 
soldadura P195GH segundo a norma europeia EN 10216-2 (DIN 2448/DIN 17175). 
Foi definido um valor de caudal de 8,37 𝑚3/ℎ a ser utilizado pelo circuito e 
considerou-se, segundo ”Devki Energy Consultancy - Fluid Piping Systems”, as seguintes 
velocidades de escoamento. 
 Linha de Aspiração: 0,5 𝑚/𝑠 
 Linha de Compressão: 1 𝑚/𝑠 
A determinação dos diâmetros é definida pela equação da continuidade do caudal volúmico, 
 ?̇? = 𝑢 ∙ 𝐴 (6) 
 
Que, segundo uma velocidade admitida, determinou-se o diâmetro interior por, 
 
𝑑 = � 4
𝑢 ∙ 𝜋
∙ ?̇? (7) 
 
Segundo os cálculos efectuados considerou-se os seguintes dados para cada troço,  
Para a linha de Aspiração, 
 Velocidade admitida: 0,5 𝑚/𝑠  
 Diâmetro interior calculado: 76,9 𝑚𝑚 
 Adopta-se tubo comercial: 𝐷𝑁 80  Diâmetro interior: 82,5 mm 
 Velocidade corrigida: 0,43 𝑚/𝑠 
Para a linha de Compressão, 
 Velocidade admitida: 1 𝑚/𝑠  
 Diâmetro interior calculado: 54,4 𝑚𝑚 
 Adopta-se tubo comercial: 𝐷𝑁 50  Diâmetro interior: 54,5 mm 
 Velocidade corrigida: ≅ 1 𝑚/𝑠 
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Em que as características estão apresentadas no Quadro 4.1, e os tubos com uma 
composição química de teores máximos. 0,13% C; 0,35% Si; 0,70% Mn; 0,025% P; 0,020% 
S; 0,30% Cr; 0,040% Ti; 0,08% Mo; 0,30% Ni; 0,30% Cu. 
Quadro 4.1   Resumo do tubo de aço sem soldadura adoptado 


































































Aspiração DN 80 88,9 82,5 3,2 6,81 130 
Compressão DN 50 60,3 54,5 2,9 4,14 130 
 
Com o dimensionamento básico realizado, prossegue-se ao dimensionamento crítico 
do circuito, nomeadamente, à análise de perdas de carga, acessórios, comprimentos e alturas a 
serem vencidas pela bomba centrífuga escolhida no subcapítulo 4.1.2. 
Com os detalhes do Quadro 4.2, prossegue-se à determinação da curva característica 
da instalação que será fundamental na escolha da máquina hidráulica. 
Quadro 4.2   Dados gerais para o dimensionamento do circuito de condensados 
 Aspiração Compressão 
Dados Descrição # Valor Descrição # Valor 
D. int. (𝒄𝒄) ― ― 82,5 ― ― 54,5 
Comprimento  
Tubagem (𝒄) Comprimento total  ― ~ 6,98 Comprimento total ― ~ 161 
𝑲 - Perdas de 
carga 
localizadas 
Curva 90º raio longo 2 0,3 Curva 90º 20 0,9 
Válvula seccionamento 1 0,05 Curva 33º (30º) 1 0,31 
Válvula seccionamento 1 0,05 Curva 51º (50º) 1 0,48 
Redução Excêntrica 1 0,15 Curva 63º (60º) 1 0,6 
   Ampliação Concêntrica 2 0,15 
   Redução Excêntrica 1 0,15 
   Válvula Retenção 2 2 
   Válvula seccionamento 2 0,05 
𝜺𝒊 - Rugosidade (𝒄𝒄) Tubo s/soldadura ― 0,15 Tubo s/soldadura ― 0,15 
Características 
do condensado 
Temperatura, Tmáx (ºC) ― 120 Temperatura, Tmáx (ºC) ― 120 
Massa volúmica, 
𝜌 [𝑘𝑔/𝑚3](120ºC) ― 943,1 Massa volúmica, 𝜌 [𝑘𝑔/𝑚3] ― 943,1 
Viscosidade absoluta, 
𝜇 [𝑁 ∙ 𝑠/𝑚2](100ºC) ― 0,000282 Viscosidade absoluta, 𝜇 [𝑁 ∙ 𝑠/𝑚2](100ºC) ― 0,000282 
 
A pressão manométrica do tanque de alimentação situa-se a 0,5 bar rel. (operacional) e 
do barrilete da caldeira de projecto a 10,5 bar rel. (operacional). 
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A curva característica da instalação é então dada por, 
 𝐻𝑖 = 𝐻0 + 𝐾′ ∙ ?̇?2 (8) 
Com, 
 𝐻0 = 𝑑𝑅𝑠𝑛í𝑣𝑅𝑙 𝑅𝑛𝑐𝑟𝑅 𝑐𝑏𝑛𝑞𝑢𝑅𝑠 + ∆𝑝𝑟𝑅𝑠𝑠ã𝑐 𝑅𝑠𝑐á𝑐𝑡𝑐𝑏 (9) 
 
Por onde (𝐾′ ∙ ?̇?2) representa a perda de carga a vencer com 𝐾′𝑡𝑜𝑡𝑔𝑖 determinado por, 
 𝐾′𝑡𝑜𝑡𝑔𝑖 = 𝐾′𝐴𝑠𝐴 ∙ ?̇?2 + 𝐾′𝑉𝑜𝑐𝐴 ∙ ?̇?2 (10) 
 
E onde o coeficiente global de perda de carga, em função do caudal 𝐾′ é definido por, 
 
𝐾′ = 8 ∙ 𝐾𝑇
𝜋2 ∙ 𝑑4 ∙ 𝑔
 (11) 
 
E o coeficiente global de perda de carga, em função da pressão dinâmica 𝐾𝑇 é 
formalizado por, 
 
𝐾𝑇 = 𝜆 ∙ 𝑙𝑑 + �𝐾 (12) 
 
E por conseguinte, os seguintes resultados, 
Quadro 4.3   Resumo dos cálculos do dimensionamento do circuito de condensados 
 Aspiração Compressão 
�𝑲 0,8 23,94 
𝒄𝒇𝒗𝒄𝒊𝒇𝒄 0,43 1 
𝑹𝒗 1,19 ∙ 105 1,82 ∙ 105 
𝜺/𝑫 0,001818 0,002752 
𝝀 0,0250 0,0270 
𝑲𝑻 2,92 103,70 
𝑲′ 5208,21 971212,21 
 
Pelo que o Número de Reynolds é facultado por, 
 




E o coeficiente de atrito 𝜆 é retirado segundo a fórmula proposta por Moody para 
regime turbulento, 
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4.1.2 Selecção da Bomba Hidráulica 
 
A curva característica da instalação será dada segundo, 
 𝐻𝑖 = 𝐻0 + (𝐾′𝐴𝑠𝐴 + 𝐾′𝑉𝑜𝑐𝐴) ∙ ?̇?2 (15) 
 
E para a instalação em questão, segundo o caudal volúmico de 8,37 𝑚3/ℎ obteve-se 
uma altura manométrica 𝐻𝑖 = 116,23 ≡ 120 𝑚. 𝑐.𝑏 (≅ 11,8 𝑏𝑏𝑟) que deverá ser vencida 
pela selecção correcta da bomba hidráulica. Admite-se ainda à soma, 29 𝑚. 𝑐. 𝑏 (≅ 2,89 𝑏𝑏𝑟) 
representativo do estágio do economizador da caldeira de recuperação. 
Recorreu-se ao catálogo interactivo de dimensionamento WebCAPS da Grundfos para 
a escolha da bomba adequada para as solicitações calculadas. 
Como tal, para os seguintes parâmetros introduzidos no programa, 
 Aplicação: Caldeiras 
 Subaplicação: Alimentação a caldeiras 
 Caudal volumétrico: 8,37 𝑚3/ℎ 
 Altura manométrica: 149 𝑚. 𝑐. 𝑏 
 Temperatura máxima/operacional do fluido: 120 ℃ / 115 ℃ 
 Bomba tipo: Centrífuga multicelular em linha (orientação vertical) 
Segundo estes factores e coordenadas (𝐻𝑖 , ?̇?) o software de dimensionamento 
recomenda o modelo CR 5-36 A-FGJ-A-E-HQQE. Contudo para esta máquina, o valor de NPSH𝑟 é indesejável e o ponto de funcionamento situa-se no final da curva o que poderá ser 
problemático. Olhando para a questão da segurança, admitiu-se um 𝐻𝑖 = 177 𝑚. 𝑐.𝑏. e pelo 
programa de dimensionamento da Grundfos, foi sugerido o modelo CR 10-22 A-FJ-A-E-
HQQE que terá um funcionamento mais seguro e estável e cujas características podem ser 
consultadas no ANEXO VIII do trabalho. 
A máquina hidráulica seleccionada possui altura manométrica nominal de 181 𝑚 e 
máxima de 225 𝑚, um caudal máximo de 10 𝑚3/ℎ e uma operação de 25 𝑏𝑏𝑟 a 120 ℃. As 
características representadas satisfazem plenamente as exigidas, principalmente na pressão de 
trabalho disponibilizado a jusante da bomba para vencer todas as perdas de carga ao longo da 
linha, que no presente caso exigia um mínimo de 14,6 𝑏𝑏𝑟.   
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Após a determinação da altura manométrica, ponderou-se quais os factores 
económicos que poderiam influenciar a selecção do equipamento hidráulico. 
Os factores de desempenho, manutenção, custo de aquisição e custo de operação são 
parâmetros determinantes para uma dada instalação. Estes pormenores são igualmente 
influenciáveis para o tipo de aplicação em objectivo e na possibilidade de existir orçamento e 
estrutura interna para satisfazer as propostas do projecto. 
Segundo a informação disponibilizada pela Grundfos, 
A bomba seleccionada CR 10-22 A-FJ-A-E-HQQE, possui um custo unitário 7153,61 € (valor de mercado actual) para um motor eléctrico de 7,5 𝑘𝑊 com um consumo de 27288 𝑘𝑊𝑏/ℎ7 considerando um tempo operação de 5900 ℎ/𝑏. 
Alternativamente poder-se-ia optar pela instalação de duas bombas em série, de 
modelo inferior, mas que com as suas alturas manométricas combinadas pudessem satisfazer 
o 𝐻𝑖 prévio. Seleccionou-se o modelo CR 10-9 A-AN-A-E-HQQE de, 
 𝐻𝑖 𝑐á𝑥 = 91,8 𝑚. 𝑐.𝑏; 
 ?̇?𝑐á𝑥 = 10 𝑚3/ℎ; 
 𝑝 = 16 𝑏𝑏𝑟 𝑏 120 ℃.  
de custo unitário 4287,95 € para um motor eléctrico de 3 𝑘𝑊 com um consumo de 15360 𝑘𝑊ℎ/𝑏8 considerando identicamente um tempo operação de 5900 ℎ/𝑏. 
Para aplicações industriais, a alimentação de condensados a caldeiras é uma tarefa que 
exige um funcionamento permanente e eficaz das unidades de bombeamento, impondo assim, 
a necessidade de instalação de uma unidade em standby como medida de prevenção à 
paragem ou avaria imprevista da unidade principal. 
Quadro 4.4   Comparação económica da bomba seleccionada vs alternativa 
Modelo CR 10-22 A-FJ-A-E-HQQE CR 10-9 A-AN-A-E-HQQE 
Configuração da instalação Linha Paralelo (req.) Linha (Série) Paralelo (req.) 
Custo unitário [€] 7153,61 14607,22 8575,9 17121,8 
Potência [kW] 7,5 15 6 12 
Consumo anual [kWh/a] 27288 — 30720 — 
 
Fazendo a análise ao Quadro 4.4, o modelo seleccionado acaba por ser 
economicamente mais viável, nomeadamente, por custo individual e no respectivo consumo 
anual. É igualmente vantajoso, em termos de manutenção (2 bombas versus 4 bombas). 
Atendendo à reduzida área disponível para instalação deste grupo, o facto de se seleccionar só 
duas bombas em paralelo reforça a escolha como sendo a mais apropriada. 
 
                                                 
7 Consumos estimados para 100% carga da bomba em horário laboral. 
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4.1.3 Avaliação da Segurança de Trabalho da Bomba 
 
Um factor determinante na fiabilidade da instalação hidráulica resume-se à segurança 
de trabalho da bomba relativamente ao fenómeno de cavitação neste tipo de instalações. 
O surgimento da cavitação tem predominância na diferença de pressões originada pela 
transferência de energia mecânica por parte da bomba ao fluido. O aumento da pressão do 
fluido a jusante do impulsor induz a inevitável queda de pressão localizada neste acessório 
imediatamente do lado da entrada do rotor, promovendo assim a queda de pressão do fluido 
até atingir um valor mínimo. Se a pressão absoluta naquele ponto cair abaixo da pressão de 
vapor do líquido para a dada temperatura de trabalho, haverá a formação de bolhas de vapor 
resultando em efeitos destrutivos (colapso das bolhas), nomeadamente, ruído, vibrações e 
fractura do impulsor ou degradamento da área de superfície interna do tubo, ou seja, na falha 
global daquele equipamento. 
Para este tipo de bombas operar eficazmente, é exigido que sejam alimentadas por 
líquidos livres de vapor na linha de aspiração, uma vez que aumento na temperatura e a 
diminuição na pressão induzem à vaporização. 
Para evitar este fenómeno, a bomba necessita de um valor quantificado de energia na 
linha de aspiração, conhecido como a altura de aspiração positiva, frequentemente 
representado na literatura por NPSH (Net Positive Suction Head) que se subdivide em 
requerido (NPSH𝑟) e em disponível (NPSH𝑑). 
O NPSH𝑟 é um termo fornecido pelo fabricante da bomba, e portanto, apresenta 
valores obtidos experimentalmente para determinadas condições em ocorre a cavitação. 
Expõe então, o valor mínimo de energia do líquido requerido pela bomba para o seu 
funcionamento interno de modo a que não desenvolva condições de cavitação. 
O NPSH𝑑 é um termo que é obtido segundo a instalação de projecto, tendo em conta 
as pressões estática e dinâmica, a cota de instalação da bomba e ainda as perdas de carga na 
linha de aspiração. Representa a energia disponível que o líquido possui à entrada da bomba. 
Assegura-se a inexistência de cavitação na zona de aspiração da bomba segundo,   
 NPSH𝑑 ≥ NPSH𝑟 + 0,60 (16) 
 
Sendo os 0,6 o coeficiente de segurança correntemente utilizado na prática. Este valor 
pode deixar de ser introduzido na relação caso o fabricante da bomba forneça indicações 
contrárias de sobredimensionamento. 
A altura de aspiração disponível é obtida segundo o cálculo, 
 NPSH𝑑 = 𝑝𝑔𝑡𝑐𝛾 − 𝑅𝑠 − ∆𝐻𝑔𝑠𝐴 − 𝑝𝑣𝛾  (17) 
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A fórmula apresentada expõe o caso mais comum para uma estação elevatória com 
aspiração atmosférica acima da linha de superfície. Como o caso prático deste projecto 
representa o transporte de fluido entre dois compartimentos pressurizados, recorrendo a uma 
bomba inundada, o cálculo toma a forma, 
 NPSH𝑑 = 𝑝𝑔𝑐𝑠𝛾 + 𝑅𝑠 − ∆𝐻𝑔𝑠𝐴 − 𝑝𝑣𝛾  (18) 
 
O efeito de cavitação será menos provável pela aspiração negativa, contudo não deve 
ser menosprezado as restantes variáveis. 
Para os seguintes factores, 
 𝜌𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑔𝑑𝑜(𝑇 = 115℃) = 947,1 𝑘𝑔/𝑚3 
 𝑝𝑣(𝑇 = 115℃) = 169180 𝑃𝑏 
 𝑝𝑔𝑐𝑠 = 𝑝𝑐𝑔𝑛 + 𝑝𝑔𝑡𝑐 = 151325 𝑃𝑏 
o 𝑝𝑐𝑔𝑛 = 0,5 [𝑏𝑏𝑟] = 50000 𝑃𝑏 
o 𝑝𝑔𝑡𝑐(𝑛í𝑣𝑅𝑙 𝑑𝑐 𝑚𝑏𝑟) = 101325 𝑃𝑏 
 𝑅𝑠 = 4,48 𝑚 
 ∆𝐻𝑔𝑠𝐴 = 𝐾𝑇 ∙ 𝑢22𝑔 = 0,0275 𝑚. 𝑐. 𝑏 
Tem-se então na linha de aspiração um valor de, 
 NPSH𝑑 = 2,53 𝑚. 𝑐. 𝑏 
 
Por consulta da Figura 4.2, para as coordenadas (𝐻𝑖 , ?̇?) de projecto, é possível retirar 
o valor da altura de aspiração crítica necessária à determinação da análise de segurança de 
operação desta máquina.  
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Figura 4.2   Curva característica da bomba hidráulica 
Obteve-se um valor de energia mínimo exigido para o seu funcionamento de, NPSH𝑟 = 1,56 𝑚. 𝑐. 𝑏 
Conclui-se que, 2,53 (NPSH𝑑) > 1,56 (NPSH𝑟) + 0,60 
 
Pelo que a bomba hidráulica não trabalhará em cavitação. 
É possível observar que o valor calculado de NPSH𝑑 é relativamente superior ao valor 
mínimo de energia requerido do líquido já contabilizado com o valor de segurança de 0,6 que 
é prática comum se considerar no dimensionamento de um sistema deste tipo. A bomba está, 
portanto, dotada de condições e apta para um funcionamento normal.  
Observe-se que os produtos comercializados pela Grundfos são projectados com um 
coeficiente de segurança pré-determinado, neste caso sendo de 1 para esta máquina hidráulica, 
e consoante as aplicações para os quais estas bombas são seleccionadas, são construídas com 
materiais que vão de encontro às solicitações exigidas segundo cada campo de aplicação. 
Apesar de a referida bomba funcionar com uma folga tolerável de energia de 2,53 𝑚. 𝑐.𝑏, a operação de trabalho no limiar da cavitação neste tipo de bombas é típico de 
aplicações para alimentação a caldeiras, uma vez que o grande obstáculo apresentado são as 
altas temperaturas do condensado e a sua respectiva pressão de vapor que constituem o maior 
desafio quando se tenta assegurar um elevado NPSH𝑑.  
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4.1.4 Acessórios do Grupo Hidráulico 
 
A fiabilidade da bomba hidráulica dependerá dos acessórios que lhe antecedem e 
procedem dotando assim o funcionamento seguro da máquina. A montante deverá ser 
instalado: 
 Um filtro (opcional); 
 Duas válvulas de seccionamento (de macho); 
 Dois redutores excêntricos; 
 Dois manómetros de pressão (opcional). 
A jusante deverá ser equipado os seguintes elementos: 
 Dois manómetros de pressão; 
 Duas ampliações concêntricas; 
 Uma válvula de retenção (de esfera); 
 Uma válvula de seccionamento (de macho); 












O desenho da linha de aspiração desde a saída do tanque e as duas curvas de raio longo 
foram assim definidos por motivos de obstrução e acesso quando se analisou a possível zona 
Figura 4.3   Desenho isométrico do grupo hidráulico e acessórios 
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de instalação. A Figura 4.4 demonstra o espaço reduzido disponível para se adaptar o projecto 
em questão onde foi ponderado a melhor zona de instalação, sem perturbação ao acesso aos 
equipamentos adjacentes incluindo a escada de acesso ao topo do tanque de alimentação.  
Deverá ser tomado ainda em consideração os seguintes aspectos: 
 As ligações do grupo deverão ser feitas por tubos flangeados para a manutenção e 
acomodação simplificado de cada acessório; 
 Os suportes que guiam o tubo à entrada da máquina hidráulica, devem apresentar uma 
leve inclinação até ao input desta; 
 Neste conjunto para além do isolamento térmico que será acoplado, a construção de 
uma infraestrutura em seu redor (ou da zona) seria um factor determinante para a 






Figura 4.4   Zona de instalação do grupo hidráulico 
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4.1.5 Dimensionamento do Isolamento para a Linha de Condensado 
 
O isolamento térmico dos circuitos hidráulicos numa central termoeléctrica utilizando 
materiais adequados, dificulta a dissipação do calor de um corpo de forma eficiente devido à 
sua natureza de elevada resistência térmica. Classificamos o calor como a energia, ou carga 
térmica, armazenada num determinado objecto, podendo também ser definido como energia 
de passagem de um corpo para outro devido ao diferencial de temperaturas. A transferência de 
calor pode ocorrer na forma condutiva, convectiva ou por radiação e conhecendo a forma 
como este fenómeno se processa é útil para se fazer o dimensionamento correcto e reduzir o 
fluxo de calor indesejado na envolvente. 
 
Os dados relevantes para este projecto encontram-se ilustrados na figura 4.5 e são 
empregados na determinação da espessura mínima de isolamento necessária e a perda de calor 
correspondente por unidade de comprimento de tubo. Observe-se que as temperaturas 









Para o desenvolvimento dos cálculos, é necessário admitir algumas considerações 
essenciais para o ambiente envolto. Acolhe-se assim que se trabalha, 
 Estado estacionário;  
 Condução radial unidimensional;  
 A resistência de contacto no interface dos materiais é desprezável;  
 A resistência da convecção do lado do condensado é desprezável �𝑇∞,𝑖 = 𝑇𝑠,𝑖�;  
 A resistência de condução da folha de alumínio é desprezável;  
 Propriedades constantes;  
 Vizinhança grande; 
 Temperaturas em Kelvin; 
 Aspiração  r1 = 0,041; r2 = 0,044; 
 Compressão  r1 = 0,027; r2 = 0,030. 
Isolamento Lã-Rocha 
 𝑘𝑖𝑠𝑜𝑖 = 0,040 𝑊/𝑚 ∙ 𝐾 Tubo Aço  𝑘𝑔ç𝑜 = 42,3 𝑊/𝑚 ∙ 𝐾 
Condensado 
 𝑇∞,𝑖 = 117,5 ℃ 




 𝑇𝑣𝑖𝑣 = 20 ℃ 
ℎ𝑜 = 6 𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾 Vizinhança  𝑇∞,𝑜 = 20 ℃ 
Figura 4.5   Esquema dos dados para o isolamento do circuito de condensado 
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Numa primeira análise para se determinar a espessura do isolamento, deverá ser 
realizado um balanço de energia à superfície externa, onde existe em paralelo a taxa de calor 
por convecção e radiação (ilustrado na figura 4.6) em que a taxa de calor total é dado por: 








 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑜′ = 2𝜋𝑟3ℎ𝑜�𝑇𝑠,𝑜 − 𝑇∞,𝑜� (20) 
E, 
 𝑞𝑟𝑔𝑑′ = 2𝜋𝑟3𝜀𝜎�𝑇𝑠,𝑜4 − 𝑇𝑣𝑖𝑣4 � (21) 
E ainda, 
 
𝑞′ = 2𝜋�𝑇𝑠,𝑖 − 𝑇𝑠,𝑜�
�𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑔ç𝑜′ + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖𝑠𝑜𝑖′ � (22) 
 
Em que as resistências térmicas do tubo e isolante térmico são determinadas por, 
 
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑔ç𝑜′ = 𝑙𝑛 �𝑟2𝑟1�2𝜋𝑘𝑔ç𝑜 (23) 
E,  
 
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖𝑠𝑜𝑖′ = 𝑙𝑛 �𝑟3𝑟2�2𝜋𝑘𝑖𝑠𝑜𝑖 (24) 
 
Consegue-se determinar o valor de 𝑟3 efectuando um balanço energético, 





𝑘𝑔ç𝑜 + 𝑙𝑛 �𝑟3𝑟2�𝑘𝑖𝑠𝑜𝑖













Figura 4.6   Esquema das resistências térmicas do tubo 
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Onde o valor da espessura de isolamento será determinado por, 
 ∆𝑥𝑖𝑠𝑜𝑖 = 𝑟3 − 𝑟2 (26) 
 
E em que a taxa de calor perdida por metro é adquirida com recurso a, 
 













Quadro 4.5   Taxa de Calor e Espessura  
do Isolamento do Circuito de Condensado 
 
Circuito 𝒒′ [𝑾/𝒄] ∆𝒙𝒊𝒄𝒄𝒗 [𝒄𝒄] 𝒒′ 𝒄𝒄𝒄𝑴𝒗 [𝑾] 
Aspiração 55,9 38 390 
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4.2 Balanço Térmico da Caldeira de Recuperação 
 
A cogeração da nave III baseia-se no ciclo de vapor Rankine com reaproveitamento 
dos gases de combustão do ciclo Diesel dos motores (actualmente a funcionar em ciclo Otto). 
A turbina a gás, instalada como equipamento isolado e sem reaproveitamento 
energético funciona segundo um ciclo de potência Brayton simples. 
A alteração que se pretende no projecto será conjugar o tradicional ciclo de potência 
de turbina a gás com o ciclo de vapor, concebendo assim o denominado de ciclo combinado 
de gás-vapor (ou habitualmente conhecido como ciclo combinado). 
Devido às temperaturas elevadas a que se gera calor nos ciclos a gás, o ciclo de 
Brayton tem um excelente potencial para atingir eficiências térmicas elevadas, contudo para 
estas temperaturas elevadas à saída da turbina existe uma penalização do rendimento da 
mesma, pelo elevado potencial energético desperdiçado. É possível realizar alterações ao ciclo 
de Brayton, tal como o adaptar para um ciclo regenerativo, mas de alguma forma sempre de 
maneira limitada e com uma intervenção invasiva no equipamento, algo que este trabalho não 
se foca.  
Por este fundamento faz todo o sentido sugerir o aproveitamento do calor proveniente 
dos gases de escape de uma turbina a gás noutro tipo de aplicação. O ciclo combinado tira 
partido das elevadas temperaturas dos gases de escape da turbina a gás, para produzir vapor 
numa caldeira de recuperação, que pode ter ou não, queima adicional de combustível. 
Segundo (Çengel e Boles, 2006), uma das grandes virtudes do ciclo combinado é o facto de 
ter uma eficiência térmica superior à de qualquer um dos ciclos que o constituem, quando 
executados individualmente. Para além do alto índice de eficiência energética as centrais de 
ciclo combinado reúnem as melhores condições para satisfazer os requisitos exigidos para a 
protecção e conservação do ambiente.  
Estas caldeiras de recuperação de calor, conhecidas em inglês como HRSG (heat 
recovery steam generator) geralmente não possuem queimadores, contudo podem ser 
adicionados queimadores quando se pretende a obtenção de elevadas temperaturas de vapor 
ou quando se pretende ter uma caldeira mais versátil. Este tipo de caldeiras podem ser 
utilizadas para produzir água quente ou vapor sobreaquecido.  
O vapor eventualmente produzido será utilizado para alimentar a turbina de vapor ou 
ser directamente utilizado num outro processo industrial. Um aspecto importante neste tipo de 
caldeiras salienta-se por serem elementos do tipo modular, permitindo a existência de diversas 
configurações de construção, adequando-se ao espaço e ao capital de investimento disponível.  
Para o caso específico deste trabalho, o projecto da caldeira será de dimensionamento 
térmico considerando os aspectos construtivos e comportamento termodinâmico das caldeiras 
existentes. Seria inexequível realizar dimensionamentos construtivos de uma caldeira 
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completa, incluindo acessórios, componentes interiores, bancos de tubos, válvulas, materiais e 
comportamentos termodinâmicos. Este tipo de projecto personalizado comportaria um valor 
elevado orçamental para a construção, instalação e manutenção assim como um compromisso 
bastante elevado de trabalho. 














A caldeira de recuperação de calor é de disposição construtiva vertical de 12 metros 
por 5,35 metros de largura e 10,35 metros de comprimento (incluindo os sopradores de 
fuligem e escadas de acesso). Funciona com recurso à energia dos gases de combustão sem 
queima adicional de combustível caracterizada por ser de operação contínua e com regime de 
bypass para cumprimentos de manutenção e segurança.  
Esta caldeira é composta por três estágios de permuta de calor, nomeadamente, por um 
economizador, evaporador e sobreaquecedor onde a água tem uma circulação natural sem 
recurso a bombas de circulação até à sua mudança de fase. 
A Figura 4.8 dispõe o esquema que definirá o ciclo fechado com a instalação desta 
caldeira ao pé da turbina a gás.   
  
Figura 4.7   Caldeira-tipo da CTV3 e para projecto 
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Quadro 4.6   Legenda do circuito com os estágios da caldeira 
LEGENDA 
Designação Descrição 
1 Turbina a gás 
2 Colector de vapor principal 
3 Turbina de vapor 
4 Condensador 
5 Tanque de alimentação às caldeiras 
7 Caldeira de recuperação de três estágios 
8 Barrilete 
B1 Bomba hidráulica de extracção 
B2 Bomba hidráulica de alimentação 
E1 1º Estágio (Visto do lado de entrada do condensado) – Economizador 
E2 2º Estágio (Visto do lado de entrada do condensado) – Evaporador 














E1 Circuito de permuta com as  
torres de refrigeração 
Vapor direccionado para outros 
processos da central 
Vapor sobreaquecido do grupo de 
caldeiras de recuperação  
Circuito de retorno para os tanques de 
alimentação das caldeiras 
Infraestrutura com 





Figura 4.8   Representação exemplificada da caldeira com ciclo fechado 
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As caldeiras devem ser projectadas com uma relação de compromisso entre o custo de 
investimento, representado pelas características construtivas e dimensões dos bancos de tubos 
e equipamentos adicionais, e do custo operacional, representado pela prestação térmica global 
deste equipamento. A caldeira em questão será baseada numa das actualmente existentes. 
Em termos técnicos, o dimensionamento térmico de uma caldeira é executado de modo 
idêntico como para qualquer outro equipamento térmico, caracterizando-se pela potência 
térmica útil produzida. 
Denomina-se de potência térmica total (𝑃𝑡) ao conjunto dos seguintes inputs térmicos, 
 A potência correspondente ao poder calorífico do combustível disponível; 
 A potência correspondente ao calor sensível do combustível à entrada da caldeira; 
 A potência correspondente à energia do ar à entrada da caleira;  
Contudo, o calor disponível pode ser somente associado ao PCI do combustível e à 
temperatura do ar na entrada da câmara quando exista um aquecedor de ar, uma vez que os 
restantes factores são normalmente desprezíveis e pode-se assumir o valor assim obtido sem 
erros consideráveis (Baskákov, 1985). 
A potência térmica transferida para a geração de vapor, denominada de potência 
térmica útil (𝑃𝑢) pode ser obtida a partir da seguinte expressão, 
 𝑃𝑢 = 𝑃𝑡 − 𝑝𝑅𝑟𝑑𝑏𝑠 𝑐é𝑟𝑚𝑡𝑐𝑏𝑠 (28) 
 
Em que estas perdas de calor podem ser representadas por, 
 Perdas na exaustão dos gases de combustão tanto maiores quanto maior a temperatura 
dos gases e o excesso de ar; 
 Perdas devido à combustão incompleta causadas pelo excesso de ar insuficiente ou 
nulo, não aplicável ao caso; 
 Perdas por condução, convecção e radiação; 
 Perdas por purgas. 
 
Podendo o rendimento da caldeira ser descrito em percentagem como, 
 𝜂 = 100 −�𝑝𝑅𝑟𝑑𝑏𝑠 𝑐é𝑟𝑚𝑡𝑐𝑏𝑠 (29) 
 




∙ 100 (30) 
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Relativamente à geração de vapor, o caudal de vapor pode ser obtido a partir do 
cálculo da energia transferida entre os gases de combustão e a água para mudança de fase. 
Como tal, a potência térmica útil resulta do produto do caudal de vapor da caldeira pela 
diferença de entalpias entre o vapor gerado e a água, representando assim, o calor absorvido 
pelo condensado para a sua conversão no estado de vapor. 
 𝑃𝑢 = ?̇?á𝑔𝑢𝑔 ∙ �ℎ𝑣𝑔𝐴𝑜𝑟 − ℎá𝑔𝑢𝑔� (31) 
 
E a potência térmica total aproximada à entrada (𝑃𝑡), 
 𝑃𝑡 = ?̇?𝑐𝑜𝑐𝑐 ∙ 𝑃𝑃𝑃 (32) 
 
Onde o caudal de combustível consumido pela turbina a gás é obtido pela potência da 
turbina e o seu rendimento. 
A fórmula anteriormente apresentada para o cálculo da potência total à entrada, refere-
se ao caso mais frequente para caldeiras combustão interna para as quais existe a queima de 
combustível no próprio equipamento.  
  Relativamente a uma caldeira de recuperação, a potência térmica total disponibilizada 
à entrada só pode ser quantificada pela potência térmica dos gases de combustão emitidos 
pela turbina a gás. 
O cálculo de interesse para a situação corrente baseia-se essencialmente no calor 
disponível na saída da chaminé da turbina a gás, pelo que a potência térmica transferida na 
caldeira pode ser determinada segundo, 
 
?̇?𝐺𝐺 = �?̇?𝑂2 ∙ 𝑐𝑝𝑂2 + ?̇?𝑉𝑂2 ∙ 𝑐𝑝𝑉𝑂2 + ?̇?𝑁2 ∙ 𝑐𝑝𝑁2 + ?̇?𝐻2𝑂 ∙ 𝑐𝑝𝐻2𝑂� ∙ (𝑐𝑔𝑒 − 𝑐𝑔𝑠) (33) 
 
 
Sendo 𝑐𝑔𝑒 a temperatura dos gases à entrada da caldeira e 𝑐𝑔𝑠 o valor após a passagem 
na caldeira. O Quadro 4.7 resume os valores obtidos dos gases de combustão com excesso de 
ar segundo o Quadro 2.11 cruzados para o cálculo conjunto com o calor específico médio de 
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Quadro 4.7   Calor específico médio dos gases de combustão 
CALOR ESPECÍFICO E CAUDAL MÁSSICO NOS GASES DE COMBUSTÃO 
𝑮á𝒄𝒊 𝑮á𝒄 𝒇𝒗 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄ã𝒄 𝑪𝑴𝒄𝒇𝑴𝒗  𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄í𝒗𝒗𝒗 
?̇? [𝒌𝒌/𝒄] Caudal 𝒌á𝒄 ?̇?𝒊 [𝒌𝒌/𝒄] 𝑪𝑴𝒗𝒄𝑪 𝒗𝒄𝒆𝒗𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒄 𝒄𝒆����𝒊 [𝒌𝒌/𝒌𝒌 ∙ ℃] 
𝑻� = 𝟐𝟐𝟐 ℃ 𝒌𝒌𝒊𝟏𝟏𝟏 𝒌𝒌 𝒄𝒄𝒄𝒄. 𝒌𝒌𝒊𝒌𝒌 𝒄𝒄𝒄𝒄. 
𝑃𝑂2 0,892 317,14 3,1714 
0,958 
3,04 
𝐻2𝑂 2,032 193,15 1,9315 1,85 
𝑁2 1,0409 5580,46 55,8046 53,46 
𝑂2 0,9273 1344,88 13,4488 12,90 
 
Existe ainda outras fontes de desperdício energético, nomeadamente: 
 Perda térmica por condução, convecção e radiação pelo envolvente; 
 Perdas por purgas (não aplicável ao caso); 
 Perdas associadas à temperatura das cinzas; 
 Perdas associadas ao combustível não convertido, presente nas cinzas. 
O cálculo da perda pelos três meios de transmissão de calor revela-se um processo 
complexo e de difícil obtenção pelo que é geralmente admitido uma perda entre 3 a 5% da 
potência total disponível. 
O calor perdido pelas purgas na caldeira, por depender essencialmente da qualidade da 
água disponível é variável, mas varia normalmente entre 1 a 3%. 
Relativamente às restantes perdas, estas serão desprezáveis pelo facto de a turbina a 
gás trabalhar com um excesso de ar muito elevado propício à combustão completa do 
combustível, e como tal, pela capacidade muito reduzida de produção de fuligem. 
Em conclusão, a potência útil aproveitada na caldeira de recuperação de calor é 
aproximadamente mensurada por, 
 
 𝑃𝑢 = ?̇?𝐺𝐺 − 5% Perdas de calor  (34) 
  
Uma vez requerido que o dimensionamento térmico da caldeira seja feito com base 
numa das caldeiras já existentes, será necessário retirar alguns valores das actuais. Resume-se 
os dados já apresentados no Quadro 3.2 que representa as temperaturas dos gases de 
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Quadro 4.8   Temperatura dos gases na passagem pelas caldeiras existentes 
TEMPERATURAS DOS GASES DE COMBUSTÃO NAS CALDEIRAS 





Temperatura à entrada da caldeira 430 450 20 
ºC Temperatura à saída da caldeira 175 195 20 
Variação de temperatura ∆𝑇 255 255 ― 
 
Como a turbina a gás está a trabalhar a Diesel, considerar-se-á a diferença de 
temperaturas à entrada e saída pelo ciclo Diesel nas caldeiras (apesar desta consideração, 
observa-se que os gases do ciclo Otto apresentam igualmente o mesmo ∆𝑇).  
Este ∆𝑇 representa a energia perdida nos gases de combustão para a geração de vapor 
na caldeira representando a energia total consumida nos três estágios, nomeadamente, 
economizador, evaporador e sobreaquecedor.  
Segundo esta ponderação, a obtenção do valor do caudal mássico de vapor 
sobreaquecido pode ser adquirido segundo a expressão (31) mediante um volume de controlo 
ao sistema sendo ainda afectado pela temperatura do condensado à chegada à caldeira (pré-
economizador) e para a obtenção das condições requeridas de vapor sobreaquecido à saída da 
caldeira até ao ponto de entrega no colector principal.  
 
Em resumo, o Quadro 4.9 apresenta o resultados dos cálculos térmicos mencionados 
ao longo do capítulo, 
Quadro 4.9   Valores obtidos do dimensionamento térmico da caldeira 
RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO TÉRMICO DA CALDEIRA 
Variável Valor Unidade Comentário 
?̇?𝑐𝑜𝑐𝑐 0,958 kg/s Caudal de combustível Diesel a ser injectado na turbina a gás 
𝑃𝑡 18,89 MW Potência térmica total introduzida na caldeira (pela turbina a gás)  
𝑃𝑢 17,94 MW Potência térmica útil disponível na caldeira 
?̇?𝑣𝑔𝐴𝑜𝑟 6,71 kg/s Caudal mássico de vapor produzido à saída da caldeira 
𝜂 ≅ 95 % Rendimento térmico da caldeira 
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4.3 Dimensionamento do Circuito de Vapor Sobreaquecido 
 
4.3.1 Dimensionamento do Tubo 
 
A linha final de vapor é representada por 161 𝑚𝑅𝑐𝑟𝑐𝑠 de um tubo DN 150 a 
transportar um caudal mássico de 6,71 𝑘𝑔/𝑠 de vapor sobreaquecido a 345 ℃ e 10 𝑏𝑏𝑟𝑔.  
 
Figura 4.9   Desenho isométrico da linha de vapor 
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Devido ao comprimento considerável da linha, a entrega do vapor ao colector principal 
da CTV3 será feita a uma pressão inferior, que segundo a bibliografia “Spirax Sarco - The 
Steam and Condensate Loop”, pode ser determinada para um comprimento até 200 metros de 
tubo, 
 
∆𝑝 = 𝐿 ∙ 𝑣𝑔 ∙ ?̇?20,08 ∙ 𝐷5  (35) 
  
Considerando 𝐿 o comprimento total, 𝑣𝑔 o volume específico do vapor às condições 
termodinâmicas iniciais, o caudal mássico ?̇? de vapor gerado e 𝐷 o diâmetro (interior) do 
tubo, 
 
∆𝑝 = 161 ∙ 0,244373 ∙ 2415620,08 ∙ 159,355 = 2,8 [𝑏𝑏𝑟]  
 
Segundo as características anteriormente descritas, a linha possui uma velocidade de 
escoamento de 85 𝑚/𝑠, e uma perda de carga de 2,8 𝑏𝑏𝑟, valores que estão largamente fora 
do campo de valores recomendados para o vapor no estado sobreaquecido. Para aquela 
quantidade significativa de caudal, a mudança para um tubo DN 200 reduziria ambos os 
parâmetros referidos anteriormente. 
A velocidade suficientemente alta gerada pelo vapor sobreaquecido para este tipo de 
aplicação industrial exige cuidados no seu transporte, pela possibilidade de ocorrer numa dada 
área da secção transversal, a acumulação de condensado promovendo o transporte propenso 
de gotículas de água que são um factor destrutivo e a base do fenómeno do golpe de ariete, 
induzindo potenciais estragos na linha, acessórios e equipamento. Deverá ser igualmente 
considerado a ocorrência de bloqueios de ar nos extremos das linhas. 
A linha será consistente no fornecimento adequado e seguro de vapor para o 
equipamento de destino, nomeadamente, à turbina a vapor. O teor de vapor deverá ser de uma 
qualidade propícia ao funcionamento seguro da turbina pelo que só poderá ser alcançado 
mediante a remoção eficiente do condensado, num curto espaço de tempo, por meio de 
purgadores de vapor instalados em zonas de acumulação, adequadas à descarga do 
condensado originado no transporte rectilíneo. 
Regra geral, para comprimentos consideráveis, é recomendado a instalação de 
purgadores de vapor a cada 30 a 50 metros de trajecto rectilíneo com excepção de casos mais 
específicos onde esta distância não é cumprida ou fora destes consoante as mudanças de 
direcção mais críticas. 
Seguidamente descreve-se os outros pontos essenciais à purga da linha numa dada 
instalação, as zonas de intervenção no projecto actual, assim como, a linha comum do retorno 
do condensado gerado no arranque e operação contínua da caldeira.    
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4.3.2 Purgadores de Vapor na Linha de Vapor 
 
A informação contida neste subcapítulo é apoiada pela bibliografia “Tubulações 
Industriais”, “Spirax Sarco - The Steam and Condensate Loop” e com recurso a imagens 
exemplificativas de “Trouble Less Valve” (TLV). 
Complementando a localização em trajectos rectos, a instalação destes acessórios 
devem seguir regras práticas para garantir o seu funcionamento em pleno, como a seguir se 
indica, para outras situações que exigem igualmente atenção.   
 Na parte inferior de tubos verticais 
Para mudanças geométricas, esta 
localização é propícia à acumulação do 
condensado que se arrasta pelo escoamento 
descendente do vapor ou pelo condensado não 
arrastado por efeito da força gravitacional no 
escoamento ascendente do vapor que irá 
acumular na mesma zona. 
 
 
 Antes das válvulas redutoras de pressão, válvulas de controlo e válvulas manuais 
fechadas por um determinado tempo 
Com a instalação do purgador a montante, previne-se a redução da erosão da base da 
válvula ocasionado pela presença do condensado estagnado e ainda a remoção do mesmo 
quando se encontra parado durante a operação ou fecho das válvulas redutoras de pressão. 
Previne-se igualmente a remoção do depósito de condensado originado pelos períodos de 
tempo que a válvula permanecer fechada para se evitar um arrastamento das gotículas de água 
quando este segmento de circuito se tornar novamente operacional. Este não é um caso 
aplicável ao projecto, mas poderá se concretizar caso, futuramente, pretenda-se fazer uma 






Figura 4.10   Acumulação de condensado na 
parte inferior dos tubos (TLV) 
Figura 4.11   Acumulação de condensado antes das válvulas (TLV) 
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Considerando os cenários previamente referidos, é igualmente importante, referir que 
as seguintes situações não devem ser negligenciadas. 
 Suporte adequado e declive da linha de vapor e retorno do condensado 
Os suportes das tubagens devem construídos de forma espaçada, equidistante e com 
resistência mecânica apropriada para suster o próprio peso dos tubos incluindo o fluido de 
trabalho, dos acessórios instalados e quaisquer materiais adicionais. A Figura 4.12 demonstra 




A instalação da linha com um pequeno grau de inclinação, normalmente 1:100 ou 
1:70, direcciona o condensado produzido para uma zona propícia à purga e deve ser 
ponderado o seu tipo de instalação para comprimentos rectos e longos de linhas de vapor e 
retorno do condensado. 
 Remoção do ar acumulado e do condensado no final da linha de vapor 
Consoante os regimes de funcionamento e a variabilidade do consumo da rede 
eléctrica, a caldeira poderá ser parada permanecendo outros grupos em funcionamento. 
Assim, para efeitos de manutenção ou para a pré-operação da caldeira de recuperação, a linha 







É regra comum, instalar-se uma purga do ar para evitar a retenção dentro das tubagens 
e deverá ser igualmente instalado uma bolsa de condensado para o purgador de vapor no 




Figura 4.12   Suporte dos tubos na acumulação de condensado (TLV) 
Ar 
Figura 4.13   Purga de ar e condensado nos extremos da linha de vapor (TLV) 
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Localizações propícias à instalação do purgador 
Em resumo, a instalação dos grupos de purga devem ser analisadas para, 
 Troços rectos de 30 – 50 metros; 
 Mudanças de direcção bruscas do tubo; 
 Antes de válvulas instaladas na linha; 
Com apoio da Figura 4.14 é possível verificar que a instalação dos dois primeiros 
purgadores foi seleccionada dentro do intervalo mencionado, o primeiro servindo um tubo 
vertical e o segundo após o tubo inclinado e antes da curva projectada em “U” recolhendo o 
condensado que possivelmente escorrerá com uma determinada velocidade evitando-se 
possíveis erosões na parede do tubo na curva. O terceiro acessório situa-se pouco além dos 
recomendáveis 50 metros, mas serve a extremidade da linha, juntamente com um purgador de 
ar, que garantirá a entrega de vapor seco ao colector. 
 
Figura 4.14   Zonas recomendadas à instalação dos purgadores de vapor 
 
A recolha do condensado gerado na linha de vapor é realizada por uma bolsa 
dimensionada apropriadamente para o efeito e, cuja instalação deverá ser satisfeita de acordo 
com alguns requerimentos.  
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 Configuração da geometria da bolsa de recolha do condensado 
A importância do correcto 
dimensionamento da bolsa está em 
conformidade com a eficácia 
requerida para a remoção rápida e e 
ficaz. O desempenho é função do 
diâmetro do tubo da linha de vapor, da 
quantidade de condensado presente e 
da velocidade do vapor presente 
naquela área de secção transversal. 
  
 
A utilização de um diâmetro adequado é imperativo para uma eliminação garantida do 
fluido. A Figura 4.15 apresenta um caso específico de projecto incorrecto da bolsa não 
conseguindo responder à quantidade de condensado necessária a ser recolhida e um caso de 
uma instalação incorrecta e invasiva capaz de concentrar naquela área uma quantidade 











No dimensionamento da bolsa para uma dada situação de projecto, deve ser 
considerado o volume de condensado possível ser recolhido continuamente ou ciclicamente e 
o volume de armazenamento de detritos mediante a distância das válvulas mais próximas, 
prioritariamente de funcionamento interrompido e ainda a localização da ligação de entrada 
para o purgador de vapor. 
Instalação incorrecta da bolsa na linha de vapor 
Diâmetro reduzido da bolsa de descarga 
Figura 4.15   Instalação incorrecta da bolsa de 
recolha do condensado (TLV) 
Figura 4.16   Dimensões recomendadas para a bolsa do condensado (Spirax Sarco) 
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A linha de vapor em questão, de 𝐷𝑁 150, por consulta dos valores recomendados, 
utilizará um diâmetro de bolsa de 100 𝑚𝑚 com uma profundidade mínima de 150 𝑚𝑚. 
A quantidade de condensado a ser removido é avaliado em dois campos, 
nomeadamente, em operação de arranque do sistema e em processo contínuo. 
O arranque do sistema é o processo mais crítico que procede a um pré-aquecimento da 
linha de vapor até à temperatura de operação. O facto de a linha incrementar desde a sua 
temperatura ambiente até à sua elevação térmica necessária, a taxa média de condensação na 
linha tem predisposição para valores superiores relativamente ao processo contínuo. Spirax 
Sarco expressa, segundo a Figura 4.17, os valores típicos em 𝑘𝑔/ℎ de condensado formado 
no arranque de uma dada instalação e na Figura 4.18 os valores típico em serviço contínuo. 
 
Figura 4.17   Valores típicos de condensado gerado no arranque (Spirax Sarco) 
 
Figura 4.18   Valores típicos de condensado gerado em serviço (Spirax Sarco) 
Os valores figurados foram obtidos em função de cada 50 metros de tubo de Schedule 
40 (𝑅𝑠𝑝. 7,112 𝑚𝑚) para uma temperatura ambiente de 20 ℃ e uma eficiência de isolamento 
em 80%. 
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Para o caso prático foi admitido, adoptando os valores anteriores, para uma pressão de 
vapor de 10 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑒𝑖 e um diâmetro de 150 𝑚𝑚, a seguinte quantidade de condensado gerado 
no sistema: 
 Arranque (pré-aquecimento): 51 𝑘𝑔/ℎ 
 Serviço contínuo: 25 𝑘𝑔/ℎ 
As restantes linhas do processo de purga, segundo a Figura 4.19, terão ainda de ser 
dimensionadas segundo a pressão da linha principal de vapor e do tanque de condensados. 
 
Figura 4.19   Tubos envolvidos na purga do condensado (Spirax Sarco) 
Linha de extracção 
Esta linha transportará o condensado da bolsa para o conjunto de acessórios de purga e 
como tal terá de ser projectada.  
Segundo o ANEXO XI da Spirax Sarco, considerando que será instalado 3 grupos de 
purga na linha de vapor distanciados entre 40 – 50 metros. 
Como o trabalho em questão relaciona-se com um projecto de um sistema destes em 
que não se tem a certeza dos valores reais de condensado gerado (apenas valores 
aproximados), é recomendado que o purgador seja dimensionado para 3 vezes o valor de 
extracção em condições contínuas, e como tal, se a linha de extracção for projectada para a 
dimensão do purgador, a linha deverá satisfazer as condições de arranque e de serviço 
mínimo. 
Segundo a informação divulgada, a quantidade de caudal a ser retirado será,  
 Serviço contínuo: 3 × 25 𝑘𝑔/ℎ = 75 𝑘𝑔/ℎ 
É seleccionado um tubo DN 15 (∅𝑒𝑥𝑡: 21,3 𝑚𝑚;  𝑅𝑠𝑝: 2,6 𝑚𝑚) considerando um tubo 
de comprimento inferior a 10 metros com capacidade para extracção máxima de 75 𝑘𝑔/ℎ 
contínuo e uma variação de pressão de 20 𝑃𝑏/𝑚. 
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Linha de descarga 
A localização deste tubo, após os acessórios de purga, transportará tanto condensado 
como vapor flash à mesma temperatura e pressão em que a mistura de líquido e vapor terão as 
características de vapor e água em proporção à sua quantidade individual. 
O aparecimento do fenómeno de vapor flash, deve-se à variação intensa da pressão 
existente na linha de vapor e na extracção do condensado para o tanque de alimentação às 
caldeiras e como tal deve ser quantificado e tido em conta na consequente selecção da linha 
comum de retorno do condensado. 
A proporção de vapor flash formado na linha de descarga é calculada segundo, 
 ℎ𝑓𝐴1 − ℎ𝑓𝐴2
ℎ𝑓𝑔𝐴2
∙ 100 (36) 
 
Sendo 𝑝1 a pressão na linha de vapor e  𝑝2 a pressão no tanque de condensados. 
Obtém-se, segundo, 
 𝑝1 = 10,5 𝑏𝑏𝑟 𝑔 →  ℎ𝑓 = 790,2 𝑘𝑘/𝑘𝑔 
 𝑝2 = 0,5 𝑏𝑏𝑟 𝑔 →  ℎ𝑓 = 468,3 𝑘𝑘/𝑘𝑔 ;  ℎ𝑓𝑔 = 2225,5 𝑘𝑘/𝑘𝑔 
A proporção gerada de 14,47% de vapor flash permanecendo os restantes 85,43% do 
condensado no respectivo estado físico de líquido saturado. 
Para a escolha do tubo comercial deve-se ter em atenção que a linha comum de retorno 
do condensado deverá ascender aproximadamente 6,8 metros (0,67 𝑏𝑏𝑟) juntando-se ao valor 
de 0,5 𝑏𝑏𝑟, correspondendo assim, a um valor 1,17 𝑏𝑏𝑟 de contrapressão. 
O tubo seleccionado segundo o ANEXO XII da Spirax Sarco deverá ser igualmente 
um DN 15, diâmetro comercial superior aconselhado por a linha comum de retorno do 
condensado ser de característica ascendente. Contudo, como esta linha transporta condensado 
e vapor flash, a escolha de um tubo DN 20 seria aconselhável para redução da velocidade do 
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Linha comum de retorno do condensado 
Como referido anteriormente e acompanhando a Figura 4.20, apesar de as linhas de 
descarga terem sentido descendente e serem do tipo “não inundadas”, a sua selecção foi 
recomendada para o diâmetro comercial comum uma vez que a linha comum de retorno é do 
tipo ascendente e “inundada”. 
 
Figura 4.20   Linha comum de retorno do condensado (adaptado de Spirax Sarco) 
 
A selecção do tubo comum para cada troço é calculada segundo a raiz quadrada da 
soma dos quadrados de cada dimensão do tubo de descarga. Assim sendo, para, 
 Troço 1–2: igual à linha de descarga em 1, ou seja, tubo DN 20; 
 Troço 2–3: √202 + 202 = 28,3 𝑚𝑚, selecciona-se um tubo DN 32; 
 Troço 3–Destino: �28,32 + 202 = 34,41 𝑚𝑚, selecciona-se um tubo DN 40. 
Esta linha deverá propender uma inclinação aconselhável de 1:100 e não ser inundada.  
 
Num sistema de cogeração é igualmente necessário adquirir um equipamento que 
recolha a quantidade de condensado e vapor flash formado no processo de purga ao longo da 
linha. Com apoio do gráfico no ANEXO XIII, é possível seleccionar um tanque de vapor flash 
da gama FV6 para as condições de saída no purgador, pelo condensado total previsto a ser 
recolhido e ainda pela pressão desejada no terminal.  
Como não se tem um propósito final para o vapor flash este deverá ser descarregado 
para um tanque de descarga, ou menos desejável, para a atmosfera. 
 
𝐷𝑁 15 𝐷𝑁 15 𝐷𝑁 15 
≅ 6,8 [𝑚] 
0,5 [𝑏𝑏𝑟𝑔] 
10,5 [𝑏𝑏𝑟𝑔] 10,5 [𝑏𝑏𝑟𝑔] 10,5 [𝑏𝑏𝑟𝑔] 
𝐷𝑁 20 𝐷𝑁 20 𝐷𝑁 20 
𝑃𝑐𝑛𝑐í𝑛𝑢𝑐 75 [𝑘𝑔/ℎ] 𝑃𝑐𝑛𝑐í𝑛𝑢𝑐 75 [𝑘𝑔/ℎ] 𝑃𝑐𝑛𝑐í𝑛𝑢𝑐 75 [𝑘𝑔/ℎ] 
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A linha comum de retorno do condensado deverá ser instalada suficientemente baixa 
de modo a dar espaço à instalação dos grupos de purga levando em conta a altura da linha de 
vapor face ao solo. A linha de retorno foi projectada para ter um percurso pela lateral (interior 
da curva) dos perfis de suporte existentes, decisão tomada, pelo facto de se desconhecer 
espacialmente a localização dos tubos a meio dos suportes. 
  
 
Figura 4.21   Desenho isométrico da linha comum do retorno do condensado 
 
No final da linha, o tubo assentará superiormente pelos suportes que são utilizados 
para o apoio e orientação da tubagem das torres de arrefecimento orientando-se em seguida ao 
tanque de condensados/alimentação às caldeiras conectando-se ao tubo de retorno de 
condensado proveniente da sala das máquinas, que faz a sua ligação ao desgasificador. 
A exacta localização da instalação dos grupos de purga não foi detalhada neste 
trabalho, como previamente descrito, devido ao desconhecimento do espaço disponível entre 
os tubos existentes. Apesar deste factor, um conjunto de factores deve ser considerado na 
dada ocasião para a respectiva acomodação dos acessórios. 
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A opção de se instalar perto da linha ou do solo dá a liberdade de escolha da 
orientação da instalação do purgador de vapor conjuntamente com os restantes acessórios. 
As desvantagens associadas a cada uma das orientações poderão ser facilmente 
contornadas ao adquirir ou estabelecer um acesso fácil e definitivo para controlo e 
manutenção dos elementos e pelo uso de isolamento térmico para reduzir a permuta de calor, 










Condicionalmente, a instalação vertical dificultará o acesso para a manutenção e 
requisitará um suporte metálico para uma ancoragem segura para o caso de uma possível 
intervenção. A instalação horizontal revela-se exactamente o oposto, ocupando mais espaço e 
com uma afixação no solo de fácil acesso. A escolha deverá ser realizada pertinentemente 
para o espaço com melhor acesso disponível. 
O purgador aconselhável é do tipo termodinâmico, uma vez que as taxas de 
condensação associadas às linhas principais de vapor são relativamente pequenas, um 
purgador desta categoria de baixa capacidade será o mais adequado. Motiva-se a sua selecção 
ainda pelas seguintes razões: 
 Construção robusta; 
 Tempo de vida operacional extensa; 
 Eficiente em operação para condições adversas exteriores; 
 Resistente ao golpe de aríete; 
 Manutenção ocasional. 
Uma consequência adveniente da sua instalação relaciona-se como nível de ruído 
realizado durante a descarga. Para localizações cujo nível de ruído é necessário ser reduzido 
(que não é o caso) a instalação de um difusor após o purgador resolveria o problema.  
 
 





Figura 4.22   Instalação vertical vs horizontal do purgador de vapor (TLV) 
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4.3.3 Dimensionamento do Isolamento para a Linha 
 
Em semelhança ao subcapítulo 4.1.5 do circuito de condensados, com modificação do 










Com,      r1 = 0,080; r2 = 0,084 





𝑘𝑔ç𝑜 + 𝑙𝑛 �𝑟3𝑟2�𝑘𝑖𝑠𝑜𝑖
= 2𝜋𝑟3�ℎ𝑜�𝑇𝑠,𝑜 − 𝑇∞,𝑜� + 𝜀𝜎�𝑇𝑠,𝑜4 − 𝑇𝑠𝑢𝐴4 �� 
E à espessura do isolamento dada por, 
𝑐𝑖𝑠𝑜𝑖 = 𝑟3 − 𝑟2 
E a perda de calor por metro, 





𝑘𝑔ç𝑜 + 𝑙𝑛 �𝑟3𝑟2�𝑘𝑖𝑠𝑜𝑖
 
Obtem-se os seguintes resultados para este circuito, 
Quadro 4.10   Taxa de calor e espessura do isolamento do circuito para o colector 
 𝒒′ [𝑾/𝒄] ∆𝒙𝒊𝒄𝒄𝒗 [𝒄𝒄] 𝒒′ 𝒄𝒄𝒄𝑴𝒗 [𝑾] 
Retorno ao Colector 112,5 82,45 18000 
Isolamento Lã-Rocha  
 𝑘𝑖𝑠𝑜𝑖 = 0,040 𝑊/𝑚 ∙ 𝐾 Tubo Aço  𝑘𝑔ç𝑜 = 42,3 𝑊/𝑚 ∙ 𝐾 
Vapor Sobreaquecido 
 𝑇∞,𝑖 = 345 ℃ 




 𝑇𝑠𝑢𝐴 = 20 ℃ 
ℎ𝑜 = 6 𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾 Vizinhança  𝑇∞,𝑜 = 20 ℃ 
Figura 4.23   Esquema dos dados para o isolamento do circuito de vapor 
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4.4 Flexibilidade da Tubagem 
 
O problema mais corrente em sistemas térmicos e de distribuição das linhas de vapor e 
linhas de fluidos de alta carga energética, está associado à expansão térmica que os materiais 
sofrem perante o gradiente de temperaturas inerentes às paragens periódicas dos processos ou 
regimes de trabalho variáveis. Contudo, é possível controlar os efeitos da dilatação térmica, 
principalmente nos trajectos de tubagem, segundo os seguintes meios: 
 Projectar o percurso do tubo afastando-se da orientação sempre recta, por meio de 
variação angular no espaço, de maneira que o tubo fique com a flexibilidade própria, 
capaz de absorver as dilatações; 
 Pelo uso de elementos deformáveis intercalados na tubagem, de maneira a absorverem 
as dilatações ocorridas, nomeadamente com recurso a juntas de expansão; 
 Realizando um pré-tensionamento, introduzindo tensões iniciais opostas às tensões 
geradas pelas dilatações térmicas. 
Segundo a bibliografia “Tubulações Industriais – Capítulo 4”, existem casos que 
dispensam de um estudo de flexibilidade comparando-se a trajectos semelhantes de linhas de 
vapor para características geométricas de tubo e temperaturas semelhantes. Apesar de se 
considerar que a linha de vapor terá que percorrer, parcialmente, um percurso já existente de 
tubos através de um conjunto estrutural de perfis já montados, realizou-se o estudo de 
flexibilidade para algumas formas.  
A linha eleva a sua flexibilidade com quatro variações de trajecto da linha em forma 
de “U”, dois na zona dos perfis de projecto e os restantes na área dos perfis existentes 
 Aconselha-se ainda, a instalar uma junta de expansão no início do circuito de 
compressão (Figura 4.3) de condensados. 
É igualmente importante referir que será montado por cada posição de perfil de 
suporte, um guia para cada um dos tubos, devendo-se apenas evitar a montagem na 







 Figura 4.24   Exemplo de ancoragens e guias instalados 
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A chaminé da turbina a gás também deverá ser munida de uma junta de expansão 
quando for realizada a intervenção de ligação da conduta ao bocal da HRSG. Segundo a 
Figura 4.28, é possível observar que a ligação simples em “L”, ficaria directamente ancorada 
aos extremos, promovendo uma situação indesejável em flexibilidade caso não exista um 
elemento deformável. 
Segundo a bibliografia previamente referida, o cálculo da flexibilidade foi elaborado 
com base na norma ANSI/ASME B.31 que estabelece que o valor das tensões existentes na 
linha são obtidas com recurso ao módulo de elasticidade correspondente ao valor mínimo de 
temperatura do ciclo térmico. 
Contudo, o método de determinação é limitado por certas restrições, pelo que só é 
válido, segundo citado, 
 Para todos os lados que sejam rectos e paralelos a uma das três direcções ortogonais; 
 A todos os lados que façam ângulos rectos entre si; 
 A todos os troços constituídos pelo mesmo material e mesma dimensão nominal e 
ainda; 
 Na presença de dois pontos de ancoragem na extremidade do desenho da tubagem e 
sem restrições intermediárias. 
Representa um método de verificação pelo que os valores apresentados são geralmente 
superiores aos reais, resultado da não avaliação das deformações existentes nos ângulos e do 
efeito da torção existente nos sistemas tridimensionais. A preparação para o cálculo de 
flexibilidade reúne os seguintes dados, 
 Tipo tubo: DN 150 Liso, DIN 2448 
 Material tubo: Aço-carbono 
 Norma: EN10255 
 Temperatura de projecto: 360℃ 
 Dilatação unitária: 𝑅 = 4,75 𝑚𝑚/𝑚 (retirado do ANEXO XIV) 
 Módulo de elasticidade: (retirado do ANEXO XV) 
o Para 360℃,𝐸ℎ = 1,65 ∙ 105 𝑀𝑃𝑏 
o Para 20℃,𝐸𝑐 = 1,87 ∙ 105 𝑀𝑃𝑏 
 Diâmetro externo: 165,1 𝑚𝑚 
 Massa: 19,8 𝑘𝑔/𝑚 
 Momento de Inércia:  
 
𝑃𝑉𝐶 = 12 ∙ 𝑀 ∙ (𝑅12 + 𝑅22) = 1309,03 𝑐𝑚4 (37) 
 
 Tensão admissível: Segundo EN10255, 𝜎𝐴𝐴𝐶 = 320 − 520 𝑀𝑃𝑏8 
                                                 
8 Os valores utilizados pertencem a uma classe de um tubo diferente considerado em cálculos prévios. Para 
validar os dados dos cálculos, sugere-se para a linha de vapor, o tubo de aço sem soldadura de classe 
20CrMoV13-5-5 segundo norma EN 10216-2 (DIN 2448/DIN 17175) (570 MPa). 
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Quadro 4.11   Trajectos analisados na flexibilidade do tubo 
































Quadro 4.12   Factor K para cálculo das tensões máximas 





𝐾 = 3 ∙ 𝐸𝑐 ∙ 𝐷 ∙ 𝑅106  2 3 4 
5 
6 
𝐾𝑥 = 3 ∙ 𝐸𝑐 ∙ 𝐷 ∙ ∆𝑥106 ∙ (∑𝐿𝑦3 + ∑𝐿𝐿3) 
𝐾𝑦 = 3 ∙ 𝐸𝑐 ∙ 𝐷 ∙ ∆𝑦106 ∙ (∑𝐿𝑥3 + ∑𝐿𝐿3) 
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Quadro 4.13   Tensões máximas nas formas do traçado de vapor 




𝑃1 = 𝐾 ∙ 𝐿2 ∙ 𝐿1𝐿33 + 𝐿13 32,95 
𝑀𝑃𝑏 
𝑃2 = 𝐾 ∙ 𝐿3 − 𝐿1𝐿22  233,67 
𝑃3 = 𝐾 ∙ 𝐿2 ∙ 𝐿3𝐿33 + 𝐿13 82,38 
2 
𝑃1 (igual ao #1) 79 
𝑃2 (igual ao #1) 0 
𝑃3 (igual ao #1) 79 
3 
𝑃1 (igual ao #1) 287,3 
𝑃2 = 𝐾 ∙ 𝐿1 + 𝐿3𝐿22  493,47 
𝑃3 (igual ao #1) 254,23 
4 
𝑃1 = 𝐾 ∙ 𝐿2𝐿12  135,57 
𝑃2 = 𝐾 ∙ 𝐿1𝐿22  307,46 
5 𝑃1 (igual ao #4) 37,47 
𝑃2 (igual ao #4) 6189,96 
6 
𝑃1𝑥 = 𝐾𝑥 ∙ 𝐿1 171,36 
𝑃2𝑦 = 𝐾𝑦 ∙ 𝐿2 144,8 
𝑃3𝑥 = 𝐾𝑥 ∙ 𝐿3 95,20 
𝑃4𝑥 = 𝐾𝑥 ∙ 𝐿4 162,8 
 
Considerando que para o sistema ter flexibilidade a seguinte relação tem que ser verificada, 
 𝑃 < 𝜎𝐴𝐴𝐶 (38) 
 
Verifica-se que o caso #3 e #5 revelam pelo menos uma situação crítica num dos lados 
da linha, pelo que a sua alteração é necessária. Como o método é conservador, e baseia-se na 
determinação pela ancoragem dos extremos, instalada no perfil de suporte mais imediato à 
forma, a sua substituição por guias promoverá uma flexibilidade, em geral, mais segura no 
traçado total de vapor; contudo, foi realizado uma alteração do desenho pelo lado da 
segurança. 
O espaçamento entre os suportes verticais para os tubos, normalmente, requer 
identicamente uma análise de flexibilidade principalmente nas zonas com maior densidade de 
tubos, atendendo às diferentes características dos materiais, isolamentos e o próprio fluido, 
cujo conjunto induzirá diferentes pesos, ou seja, tensões no suporte transversal.  
Como o novo percurso de suportes acolherá três tubos em metade do trajecto e dois no 
restante, limitou-se o espaçamento entre perfis segundo as recomendações da norma ASME 
B31.3, que institui os seguintes valores. 
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Figura 4.25   Espaçamento recomendado entre suportes (ASME B31.3) 
Considerando um NPS de 1 e 6, correspondendo a DN25 e DN150 respectivamente, 
estabelece que para o tubo de condensado (considerando aproximado a um DN 25) uma 
distância máxima recomendada de 2,2 metros (7 ft.) e para o tubo de vapor (DN 150) um 
máximo de 6,4 metros (21 ft.). 
O critério não especifica as características geométricas dos perfis utilizados para os 
suportes para os quais estes valores se baseiam, pelo que tudo indica, serem medidas médias 
utilizadas no campo industrial. 
 
Figura 4.26   Isometria do trajecto dos suportes de projecto 
O espaço entre os perfis de projecto abrangem a medida para a linha de vapor, com 
valores máximos de 4,6 metros, não abrangido contudo, a recomendação para a linha de 
condensado. Esta questão pode ser solucionada ao construir suportes intermédios.   
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4.5 Local de Instalação da Caldeira de Recuperação 
 
A fase inicial do projecto consistia na análise dos processos térmicos que revelavam 
um desperdício energético e nas possíveis soluções de aproveitamento com executável 
reaplicação industrial. A turbina a gás foi o equipamento seleccionado para uma intervenção 
de recuperação por meio de uma HRSG cuja área disponível de instalação representava outro 
aspecto a ser examinado. 
À data da instalação da turbina a gás não foi planeado concretizar uma aplicação de 
cogeração com ligação à CTV2 permanecendo deste modo, um equipamento térmico com 
rendimentos reduzidos operando sempre a alto regimes, contudo, contribuidor como uma das 
principais fontes energéticas na capacidade do sistema electroprodutor da Região Autónoma 









No ano de 2011 a construção da central de cogeração foi projectada no espaço 
adjacente ao posto de comando e primeira nave de máquinas da Central Térmica da Vitória, 
contudo sem planeamento para ligação e reaproveitamento energético da turbina a gás.  
A CTV3 encontra-se separada por um desnível de 3 metros, da zona de instalação da 
turbina a gás (situada nas proximidades da CTV2) cuja comunicação é garantida por uma 
escada de acesso ou pela passagem rodoviária. O equipamento da turbina a gás, encontra-se 
instalado com uma orientação dissemelhante relativamente aos equipamentos da nave III, pelo 
que foi necessário realizar um planeamento mais cuidadoso da instalação da caldeira, do 
conjunto de condutas e da estrutura da chaminé tendo em conta o ordenamento do território 
naquele espaço. Por consulta da Figura 4.28, é possível verificar a melhor configuração 
avaliada para a montagem do equipamento naquele local. 
 
 
Figura 4.27   Área disponível para a instalação da caldeira 
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O espaço envolvente da turbina a gás mune-se de um solo tratado, relvado, limitado 
por um conjunto de plantação e variedade de árvores envolvendo a área num ambiente 
discreto e seguro. A montagem da caldeira nesta extensão deverá envolver um estudo da 
composição do solo com intuito de se certificar a possibilidade da construção de pavimento de 
betão armado, característica indispensável como garantia de uma base sólida para o suporte 
das referidas estruturas e estabilidade durante o funcionamento. Ponderou-se ainda, segundo a 
Figura 4.29, duas outras configurações que acabaram por ser excluídas devido à localização 
da chaminé ao pé das entradas de insuflação do ar atmosférico na turbina a gás e o segundo 
caso pelo comprimento excessivo do tubo de ligação caldeira – turbina.   
  
Figura 4.29   Configurações alternativas para instalação da caldeira 
Figura 4.28   Alocação da caldeira de projecto 
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5 REAVALIAÇÃO ENERGÉTICA DA TURBINA A VAPOR 
 
Com a determinação do caudal produzido na caldeira de recuperação existe a 
necessidade de executar uma reavaliação energética na turbina a vapor, objectivamente, para 
alcançar o valor energético adicional que esta poderá gerar nos terminais do gerador a que 
está directamente acoplado. 
As características termodinâmicas do fluido final são adquiridas na mistura que ocorre 
no colector de vapor de 10 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑒𝑖 que é dirigido à posteriori para o bocal de entrada da 
turbina. 
As propriedades da mistura final têm de ser quantificadas perante um balanço mássico 










O colector recebe três entradas de vapor provenientes das caldeiras, designados pelos 
inputs K1, K2 e K3, permanecendo o output G3 de serviço aos sopradores de fuligem para as 
respectivas caldeiras. G1 realiza o aquecimento do tanque de alimentação às caldeiras e G2 o 
pré-aquecimento da linha de vapor e fornecimento de vapor, por meio de uma redução de 
pressão a um outro colector, à CTV1 e CTV2. Os rótulos XX1 (actualmente a ser utilizada) e 
XX2 são atribuídos às ligações suplentes, das quais a XX2 seria a opção a ser utilizada para a 
ligação da linha de vapor que foi projectada. Como o diâmetro do tubo da linha de vapor é um 
DN150 é aconselhável reabilitar a ligação ao colector “extra” que se encontra conectado 
anteriormente. 
Para o balanço do caudal de vapor disponível à turbina, é importante estabelecer um 
valor estável que se possa quantificar. Muitas das entradas e saídas referidas não foi possível 
estabelecer valores concretos devido à natureza operacional dos sistemas que o colector serve, 
sendo a maioria utilizado para arranque/preparação e fornecimento temporário de vapor.  
Figura 5.1   Esquema mecânico do colector de vapor 
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Os grupos geradores da CTV1 tinham capacidade reduzida de produção de vapor pelo 
que recorriam do vapor na CTV3. Actualmente a nave I entrou em descomissionamento e a 
quantificação de caudal de vapor para esta será considerada nula. 
O vapor que é servido à CTV2 é periódico e de recurso reduzido, exigência que é 
mediada consoante a carga eléctrica da rede e igualmente determinado pelos actuais grupos 
geradores a funcionarem nas respectivas horas de maior consumo. Os grupos são capazes de 
produção própria de vapor, contudo, só recorrem ao vapor da CTV3 quando existe um 
número reduzido de grupos a funcionar na nave II. O balanço de caudal de vapor para aquela 
área será igualmente desprezada pelo seu uso reduzido e temporário. 
Com a entrada da CTV3 a funcionar a gás natural em 2014, o depósito de cinzas 
dentro das caldeiras foi reduzido substancialmente e subsequentemente, a operação dos 
sopradores de fuligem para a sua limpeza é agendada um ou dois dias semanalmente durante 
um curto espaço de tempo. A saída desta quantidade de vapor também não será tida em conta. 
O caudal de vapor disponibilizado para aquecimento do tanque de alimentação às 
caldeiras é igualmente reduzido e não será contabilizado no valor final. 
Por motivos internos da central, o fornecimento actual de vapor das caldeiras de 
recuperação está ser operado apenas por dois grupos (a GN) a 70 − 80% da carga, 
permanecendo o resto destinado à reserva girante. Resume-se então, para: 
 Caldeira de projecto a 100% da carga,  ?̇? = 6,71 𝑘𝑔/𝑠 
Admite-se então as condições termodinâmicas à saída da turbina, 
 ?̇? = 6,71 𝑘𝑔/𝑠; 
 𝜃 = 38,81 ℃; 
 𝑝 = 0,07 𝑏𝑏𝑟. 
Considera-se a turbina a vapor como um equipamento adiabático funcionando em 
estado estacionário numa expansão isentrópica. Como existe um bocal de entrada, uma 
extracção e um bocal de saída, o caudal caracteriza-se ?̇?2 = ?̇?1 + ?̇?𝑒𝑥𝑡 sem variações ao 
longo do tempo. Como estamos a tratar a turbina como um volume de controlo, o balanço de 
energia é expresso na forma, 
 ?̇?𝑒 = ?̇?𝑠 (39) 
 
Ainda, com base na equação geral da Primeira Lei da Termodinâmica, a variação da 
energia potencial e cinética será desprezável, obtendo-se a potência da turbina de vapor por, 
   ?̇?𝑇,𝑟𝑒𝑔𝑖 = ?̇? ∙ (ℎ1 − ℎ𝑒𝑥𝑡) + (?̇? − ?̇?𝑒𝑥𝑡) ∙ (ℎ𝑒𝑥𝑡 − ℎ2) (40) 
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Para uma dada altura do dia, tendo em atenção as condições de funcionamento dos 
grupos e a capacidade da rede eléctrica, foi indicado um valor aproximado de 2160 𝑘𝑔/ℎ de 
vapor extraído da turbina, directamente para o tanque de alimentação da central e como tal 
para um cálculo mais realista este deverá ser deduzido do caudal à entrada da turbina. 
Para a produção de vapor da caldeira de projecto, 6,71 ∙ 3600 = 24156 𝑘𝑔/ℎ 
 Vapor introduzido na turbina: (?̇? − ?̇?𝑒𝑥𝑡) 24156 − 2160 =  21996 𝑘𝑔/ℎ 
A potência da turbina de vapor será, 
?̇?𝑇,𝑟𝑒𝑔𝑖 = 21996 ∙ (3147,54 − 2410)3600 = 4506,4 𝑘𝑊 
Ou seja, consegue-se obter 4,51 𝑀𝑊. Este valor, contudo, não é a quantidade 
energética injectada na rede uma vez que o valor útil será o indicado nos terminais do gerador 
acoplado à turbina. A potência será quantitativamente inferior devido à perda pelo próprio 
sistema de transmissão e influenciado pelo próprio rendimento do gerador. Relacionando os 
três equipamentos anteriores, a energia final produzida será mesurada por, 
 ?̇?𝐺,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 = ?̇?𝑇,𝑟𝑒𝑔𝑖 ∙ 𝜂𝐺𝑒𝑟𝑔𝑑𝑜𝑟 ∙ 𝜂𝑇𝑟𝑔𝑛𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠ã𝑜 (41) 
 
Não foi encontrado um valor técnico do rendimento da transmissão, contudo para os 
valores máximos que o gerador e a turbina foram projectados, é possível fazer uma 
aproximação. Assim sendo, 
 ?̇?𝐺,𝑟𝑒𝑔𝑖 = 4959 𝑘𝑊 ― Para o ponto que foi projectado com uma eficiência de 97%; 
 ?̇?𝑇,𝑟𝑒𝑔𝑖 = 4506,4 𝑘𝑊 ― Para o caudal da caldeira de projecto a 100% de carga; 
 𝜂𝑇𝑟𝑔𝑛𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠ã𝑜 = 0.958 ≅ 96% 
Aplicando a fórmula à potência obtida para o caudal da caldeira de projecto consegue-
se retirar, 
?̇?𝐺,𝑟𝑒𝑔𝑖 = 4506,4 ∙ 0,97 ∙ 0,96 = 4196,4 = 4,20 𝑀𝑊 
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Consegue-se então aplicar o valor obtido para possíveis cenários de produção de 
energia eléctrica recorrendo à conjugação das caldeiras existentes com a caldeira de projecto.   
Em resumo, 
Quadro 5.1   Possíveis cenários para produção de energia eléctrica 
















Cenário 1 Existente 3 100 25110 22950 4,68 4,36 Projecto – – – 
Cenário 2 Existente 2 70 11718 22840 4,68 4,36 Projecto 1 55 13282 
Cenário 3 Existente 1 30 2511 24507 5,02 4,67 Projecto 1 100 24156 
 
Considerando o caso 2 como o cenário de maior probabilidade em que os motores 
existentes não estão em plena carga de funcionamento devido a solicitações da reserva 
girante, consegue-se obter a máxima produção de energia eléctrica na turbina a vapor 
activando a turbina a gás para produzir os restantes 58,15% de vapor necessários para 
alcançar no gerador a energia eléctrica indicada no Quadro 5.1. 
Relativamente ao 3º cenário, o facto de meter a turbina a gás a trabalhar em plena 
carga com a caldeira de recuperação, é possível desligar um a dois motores de combustão 
interna caso a produção seja sustentável apenas com a turbina a vapor e a turbina a gás em 
funcionamento.  
Isto pode ser uma solução futura para produção temporária de electricidade caso 
algum dos motores necessite de alguma intervenção correctiva. 
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6 AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO DO CICLO COMBINADO 
 
O rendimento do sistema que se pretende implementar conjuga o desempenho 
termodinâmico da turbina a gás e da caldeira de recuperação de calor. Atendendo ao ciclo de 
Brayton, não foi possível encontrar os dados técnicos para os rendimentos do compressor e da 
turbina e do sistema de transmissão. Como tal, arbitrou-se, 
 Eficiência do compressor: 𝜂𝑉 = 85% 
 Eficiência da turbina: 𝜂𝑇 = 93% 
Relativamente à eficiência do gerador, admitiu-se o valor de 35,2% segundo o panfleto 







Assim sendo, para os seguintes dados, 
 Temperatura do ar à entrada do compressor: 23 ℃ + 273,15 =  296,15 𝐾 
 Temperatura do gás à entrada da turbina: 760 ℃ + 273,15 =  1033,15 𝐾  
 Relação de compressão: 16: 1 
Obteve-se os seguintes resultados dispostos no Quadro 6.1 por consulta das tabelas 
termodinâmicas e pela relação de compressão. 
Quadro 6.1   Temperaturas e entalpias no ciclo de Brayton ideal 
ESTADOS TERMODINÂMICOS CICLO BRAYTON 
Processo Variável Valor Unidade 
Compressão isentrópica 
𝑇1 296,15 K 
ℎ1 296,33 kJ/kg 
𝑇2 644,6 K 
ℎ1 654,11 kJ/kg 
Expansão isentrópica 
𝑇3 1033,15 K 
ℎ3 1083,99 kJ/kg 
𝑇4 494,87 K 
ℎ4 497,75 kJ/kg 
 
Figura 6.1   Ciclo de Brayton ideal e real (Çengel e Boles, 2006) 
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O trabalho de entrada para o compressor e o trabalho debitado pela turbina é calculado 
pela diferença de entalpias obtendo-se, 
 𝑊𝑉,𝑒 = 357,78 𝑘𝑘/𝑘𝑔   
 𝑊𝑇,𝑠 = 586,24 𝑘𝑘/𝑘𝑔   
Conseguindo-se um rendimento térmico segundo, 
 
𝜂𝑡 = 𝑊𝑖í𝑞𝑞𝑒  (42) 
Em que, 
 𝑞𝑒 = ℎ3 − ℎ2 = 429,88 𝑘𝑘/𝑘𝑔 
 𝑊𝑖í𝑞 = 𝑊𝑇,𝑠 −𝑊𝑉,𝑒 = 228,46 𝑘𝑘/𝑘𝑔 
Alcançando um rendimento térmico ideal de 53% em que 61% do trabalho realizado 
pela turbina é para accionar o compressor. 
Como não se pode tratar uma máquina real com um ciclo ideal, os valores de 
rendimento térmico e de trabalho do compressor e da turbina tomam valores mais reduzidos. 
Os valores acertados para o trabalho das partes móveis da turbina serão, 
 𝑊𝑉,𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖 = 357,78 / 0,85 = 447,23 𝑘𝑘/𝑘𝑔 
 𝑊𝑇,𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖 =  586,24 ∙  0,93 = 498,30 𝑘𝑘/𝑘𝑔 
E para os restantes dados de interesse, 
 ℎ2𝑔 = 743,56 𝑘𝑘/𝑘𝑔 ;  𝑇2𝑔 = 728 𝐾 
 𝑞𝑒 = ℎ3 − ℎ2𝑔 = 340,43 𝑘𝑘/𝑘𝑔 
 𝑊𝑖í𝑞 = 𝑊𝑇,𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖 −𝑊𝑉,𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖 = 124,28 𝑘𝑘/𝑘𝑔 
Obtendo-se um rendimento térmico real de 36% aproveitado para a geração de energia 
eléctrica com os restantes 64% representados pelos gases de combustão que serão utilizados 
em cogeração com a caldeira de recuperação. Com o reajuste dos cálculos, o trabalho 
realizado pela turbina para accionar o compressor alcança os 77%. 
A Figura 6.2 representa o ciclo de Rankine aproximado ao presente na central para o 
qual o cálculo do rendimento se baseará. 
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Figura 6.2   Ciclo de Rankine regenerativo ideal (Çengel e Boles, 2006) 
Para cada ponto do sistema, resume-se os estados termodinâmicos adquiridos. 
Quadro 6.2   Estados termodinâmicos no ciclo de Rankine 
DADOS TERMODINÂMICOS CICLO RANKINE 
Ponto Descrição Variável Valor Unidade 
1 Saída condensador ℎ1 162,55 
kJ/kg 
2 Bomba alim. tanque cond. ℎ2 166,4 
3 Tanque de cond. aberto ℎ3 467,13 
4 Bomba alim. projecto ℎ4 468,91 
5 Caldeira do projecto ℎ5 3145,4 
6 Extracção turbina a vapor ℎ6 3145,4 
7 Saída da turbina a vapor  ℎ7 2234,15 
 
Recorrendo à fracção de vapor extraído da turbina dado por, 
 




E pelo respectivo calor introduzido na caldeira e removido no condensador, 
𝑞𝑒 = ℎ5 − ℎ4 = 2677,5 𝑘𝑘/𝑘𝑔 
𝑞𝑠 = (1 − 𝑦) ∙ (ℎ7 − ℎ1) = 1862,5 𝑘𝑘/𝑘𝑔 
𝑊𝑖í𝑞 = 𝑞𝑒 − 𝑞𝑠 = 815 𝑘𝑘/𝑘𝑔 
Em que o rendimento térmico é dado por, 
 𝜂𝑡 = 1 − 𝑞𝑠𝑞𝑒 (44) 
  
 
   Dimensionamento e Recuperação Energética 
 
 
Rúben Dinis Gonçalves Ferreira  75 
 
Obtendo-se um rendimento térmico no valor de 30% para o ciclo de Rankine 
considerando a caldeira de projecto. 
Após o cálculo dos rendimentos individuais que complementam o ciclo combinado, 
dispõe-se então os dados necessários para sumarizar o comportamento que terá a 








Figura 6.3   Ciclo combinado típico (Çengel e Boles, 2006) 
Com o valor do rendimento do ciclo de Brayton, considerando a produção 1 𝑘𝑊 
proveniente da combustão na câmara de combustão retira-se um aproveitamento eléctrico de 0,36 𝑘𝑊 com os restantes 0,64 𝑘𝑊 a serem dissipados nos gases de combustão da turbina a 
gás. 
Para o ciclo combinado estes 0,64 𝑘𝑊 serão convertidos segundo o rendimento de 
transformação do ciclo de Rankine pelo qual este ciclo de vapor produzirá, 
 30% ∙ 0,64 𝑘𝑊 = 0,192 𝑘𝑊 úteis. 
A produção eléctrica do ciclo combinado será determinada segundo as somas 
individuais do aproveitamento eléctrico útil de cada ciclo. Conclui-se que, 
 0,36 𝑘𝑊𝐵𝑟𝑔𝐵𝑡𝑜𝑛 + 0,192 𝑘𝑊𝑅𝑔𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒 = 0,552 𝑘𝑊𝑉𝑜𝑐𝑐𝑖𝑛𝑔𝑑𝑜 
Com o ciclo combinado a adquirir um rendimento de 55,2% demonstrando 
efectivamente que a implementação de um sistema de cogeração beneficia económica e 
ambientalmente apenas com o processo de combustão num dos equipamentos e a consequente 
recuperação térmica para uma produção adicional de energia eléctrica. 
 
 
Acompanhando a Figura 6.4 é possível determinar a razão entre o caudal mássico dos 
gases e do vapor, 
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O valor de ∆𝑇 é função da configuração e instalação dos bancos de tubos de permuta, 
assim como o sentido de escoamento dos gases no interior destes e foi considerado segundo a 
informação constante no Quadro 4.8. 
Recorrendo à equação geral da Primeira Lei da Termodinâmica, para regime permanente, 
 
?̇?𝑉𝑉 + �?̇?𝑒 ∙ �𝑔 ∙ 𝑍𝑒 + 𝑣𝑒22 + ℎ𝑒� = ?̇?𝑉𝑉 + �?̇?𝑠 ∙ �𝑔 ∙ 𝑍𝑠 + 𝑣𝑠22 + ℎ𝑠� (45) 
 
Simplificando o processo como adiabático e sem consumo de trabalho revê-se, 
 ?̇?𝑔á𝑠 ∙ (ℎ4′ − ℎ5′) = ?̇?𝑣𝑔𝐴𝑜𝑟 ∙ (ℎ3 − ℎ2) (46) 
 
Obtém-se a relação entre os caudais, 
 ?̇?𝑣𝑔𝐴𝑜𝑟
?̇?𝑔á𝑠 = 𝑦 = 0,090 (47) 
 
E a produção de trabalho por [kg] de gás de combustão, 
 𝑊𝑖í𝑞 = 𝑊𝑖í𝑞,𝑔á𝑠 + 𝑦 ∙ 𝑊𝑖í𝑞,𝑣𝑔𝐴𝑜𝑟 = 124,5 𝑘𝑘/𝑘𝑔𝑔á𝑠 (48) 
  
Concluindo que um 1 𝑘𝑔 de gases fornecerá 124,5 𝑘𝑘 de trabalho aquecendo 0,090 𝑘𝑔 de vapor desde o seu estado líquido ao estado final de vapor sobreaquecido na 




















Estado do gás de combustão à entrada 
Estado do gás de combustão à saída 
Estado do condensado à entrada 
Estado do vapor à saída 
Figura 6.4   Esquema do volume de controlo na caldeira 
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7 INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS 
 
Este capítulo resume de forma simplificada, determinados temas relativos a 
pormenores de instalação, segurança, eficiência ou em falta, que não foram discutidos no 
desenvolvimento do relatório. 
Grupo Hidráulico 
 As bombas devem ser instaladas numa base fundada conforme indica o manual do 
fabricante; 
 O comprimento da linha de aspiração que aloja as válvulas de seccionamento deve ser 
devidamente suportado e aprovisionado com um ligeiro declive; 
 Apesar de não ter sido indicado, seria aconselhável instalar uma válvula de 
seccionamento à saída do tanque de alimentação que faz a ligação com a linha de 
aspiração; 
 O dimensionamento do grupo foi realizado para operar livre de cavitação contudo, 
para condições imprevistas recomenda-se algumas soluções para minimizar ou 
terminar os efeitos: 
 Variar a altura da instalação da bomba para um valor inferior, e 
segundo o ponto seguinte, 
 O trajecto da linha de aspiração deverá ser o mais curto possível ao 
tanque de alimentação sem adicionar mudanças de direcção ao já 
projectado; 
 Selecção de um tubo com um valor inferior do factor de atrito. 
 Utilização de materiais com boas características mecânicas, nomeadamente com boa 
resistência à erosão: não evita a cavitação, mas reduz drasticamente a erosão do 
impulsor, evitando os problemas daí resultantes; 
 As bombas devem ficar associadas ao sistema de detecção de óleo e sistema que 
controla o retorno da água de alimentação ao tanque de alimentação às caldeiras, 
relativamente à quantidade disponível de condensado, a fim de se ter sempre um 
caudal mínimo disponível para servir a caldeira. 
Isolamento Térmico da Tubagem 
 O valor de convecção foi um valor admitido para as condições de temperatura do ar na 
vizinhança; 
 Não foi incluído o cálculo do isolamento para os grupos de purga. 
Purga de Condensado 
 Alternativamente às bolsas de descargas, caso o espaço para instalar seja demasiado 
reduzido na 2ª e 3ª zona de purga, é aconselhável instalar um separador de vapor na 
própria linha; 
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 É necessário ter atenção na selecção do purgador quanto à orientação que é desejada 
para a sua instalação. Consoante o modelo, alguns purgadores instalados verticalmente 
têm tendência para ter uma vida útil mais reduzida.  
Caldeira 
 A alocação da caldeira e a configuração do tubo da chaminé foi estabelecida tendo em 
conta a proximidade da ribeira e área circundante, o espaço disponível para a 
disposição ser perpendicular à orientação da turbina a gás e ao cuidado de manter os 
gases de combustão da chaminé fora do alcance das câmaras de entrada de ar da 
turbina a gás. 
Válvula de Três Vias 
 A válvula de três vias é controlada directamente pelo sistema de regulação de pressão, 
sendo a pressão medida directamente do barrilete, e como tal, os valores desta 
variação de regulação e os valores da regulação de pressão devem ser cruzados com os 
dados de funcionamento da turbina a gás por motivos de controlo, feedback e 
segurança. 
Linha Comum de Retorno do Condensado 
 A linha que redirecciona o conteúdo de condensado purgado e vapor flash deverá ser 
munida com uma válvula anti-retorno no final do trajecto, antes da ligação com a linha 
de condensados (proveniente dos permutadores de calor dentro do anexo do grupo de 
geradores da CTV3) de ligação ao tanque de alimentação. 
Suportes Verticais 






 À esquerda, o trajecto existente de suportes não foi considerado para utilização. No 
seu comprimento existe determinados perfis que se encontram serrados e sem o 
suporte superior, servindo somente um conjunto de tubos na parte inferior e a calha de 
fios eléctricos. A altura dos perfis nesta zona é inferior à dos perfis nos dois primeiros 
trajectos, motivo adicional para não serem considerados por se querer evitar pontos 
baixos na hipotética passagem da linha de vapor; 
Figura 7.1   Zonas sujeitas a uma intervenção civil 
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 O muro adjacente, como referido previamente no subcapítulo 3.3, deverá ser alvo de 
uma reabilitação relativamente ao desnível que este apresenta e à direcção que este 
toma não mantendo a sua geometria longitudinalmente; 
 A flora existente e os dois candeeiros de rua devem ser removidos ou transferidos para 
manter o espaço livre, limpo e de fácil inspecção; 
 A imagem intermédia ilustra a escada de acesso CTV2-CTV3 para a qual a linha de 
vapor deverá tomar uma forma superior em “U” e a linha de condensado um trajecto 
recto inferior à passagem da escada; 
 Recomenda-se a instalação de um guia na infraestrutura para a linha de condensados 
tal como representado para os restantes tubos; 
 Deve-se considerar a instalação de um perfil adicional ao pé das escadas no patamar 












 De acordo com a imagem à direita, será necessário continuar a reabilitação do muro 
tanto pelo desnível e direcção apresentada, assim como pela existência das pedras 
laminadas. 
  
Figura 7.2    Suporte 
móvel de carga variável 
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7.1 Estudo Económico 
 
É fundamental numa análise final do trabalho, estabelecer as estimativas dos custos de 
implementação e operação de um projecto desta natureza. 
Os custos de implementação reportam o investimento que é necessário realizar para a 
concepção e construção do projecto cujas características foram sendo determinadas ao longo 
do trabalho. 
Os custos estão directamente ligados aos serviços de engenharia, que incluem a fase de 
projecto (engenharia básica e de detalhe, parte dela já realizada no presente trabalho), à 
construção e ao comissionamento. A construção inclui a obra de âmbito civil, mecânica, 
eléctrica, em que se pode resumir nos seguintes investimentos: 
 Obra civil; 
 Infra-estrutura; 
 Aquisição e concessão de terrenos (não existirá custos associados); 
 Órgãos e equipamento mecânico; 
 Equipamento eléctrico, instrumentação e equipamento de controlo; 
 Aprovisionamento de materiais; 
 Construção e montagem; 
 Direcção e supervisão de obra; 
 Início de operação; 
 Engenharia. 
Existem investimentos cuja estimativa se torna bastante difícil de se prever, uma vez 
que alguns dados não são facilmente calculáveis, nomeadamente, o terreno de implantação 
(relativamente ao estudo do solo e ao tipo de intervenção que será necessário) de acordo com 
as infra-estruturas existentes na área.  
Na presente conjectura poder-se-á considerar que os aspectos relacionados com o 
terreno inspira mais cuidados, tendo em conta as características geográficas ao pé da ribeira. 
De qualquer forma, interessa referir que nos principais investimentos que o projecto incidirá, 
apresenta-se como uma projecção global de custos partindo de valores conhecidos em obras 
similares (adaptado do relatório do IST) da RAM. 
A amortização dos itens do projecto poderia ser possível, pressupondo inicialmente, 
que dependeria de um conjunto de aspectos económicos onde se inclui o esquema de 
financiamento das infra-estruturas e dentro deste campo, a inclusão de empréstimos e 
respectivos juros, e ainda dos benefícios fiscais e subsídios comunitários com que o projecto 
poderia ser complementado. Como objectivar os aspectos previamente referidos tornou-se 
uma tarefa não alcançável, esta participação não será implementada no estudo económico. 
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Estima-se segundo o Quadro 7.1, que para a dimensão do projecto em questão, os 
valores sugeridos estejam num intervalo aceitável. 
Quadro 7.1   Custos de implementação da obra de ampliação 
CUSTO DA OPERAÇÃO E AQUISIÇÃO 
Denominação Descrição Valor Estimado [€]9 
Obra Civil 
Movimentação de terras 15.000 
Fundação de betão 35.000 
Maciços para instalação de equipamento 5.000 
Reabilitação dos muros  10.000 
Pavimentação 10.000 
Estruturas metálicas de suporte, encobrimento e protecção 3.000 




Caldeira de recuperação 4.000.000 
Colector de vapor 1.200 
Válvula de 3 vias motorizada 1.600 
Chaminé e estrutura de apoio 7.500 
Bomba hidráulica (2 unidades) 14.607,22 
Tubos e acessórios hidráulicos 10.000 
Guias e juntas de expansão 700 
Equipamentos eléctricos, instrumentação e equipamento de controlo 15.000 
Soldadura qualificada 3.500 
Mão-de-obra (construção, montagem e logística) 56.000 
Supervisão 
da Obra Direcção de supervisão e Fiscalização do processo civil e mecânico 70.000 
Engenharia e 
Operação 
Acompanhamento técnico pré-operação e fase de ensaios dos 
equipamentos 52.500 
TOTAL 
estimado  4.333.607,22 
 
Os valores monetários representam o custo fixo da obra de cogeração pelo que só é 
aplicado no ano zero (ano de construção, ou até à sua finalização) e abatido no seu 
funcionamento durante a vida útil da instalação. 
Em continuação do estudo do investimento, considerou-se quatro cenários distintos 
para além do regime de funcionamento actual da turbina a gás. 
Quadro 7.2   Cenários de produção no estudo de viabilidade 
CENÁRIOS CONSIDERADOS NO ESTUDO ECONÓMICO 
Cenários Combustível Tempo de Funcionamento Horas Func. Anual [h] 
Produção Eléctrica 
[anual] Estimada [kW] 
Caso 1 (actual) Diesel 2D 8 h/mês 96 1.032.236,16 
Caso 2 Diesel 2D 8 h/dia 2928 31.483.202,88 
Caso 3 Diesel 2D 4 h/dia excl. fins de semana 1048 11.268.578,08 
Caso 4 GN 8 h/dia 2928 34.412.418,56 
Caso 5 GN 4 h/dia excl. fins de semana 1048 12.317.793,76 
                                                 
9 Valores adaptados de obras similares da RAM (Relatório IST) não representando os valores reais do projecto 
de cogeração. 
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Considerando as tarifas de electricidade para o ano de 2015 disponibilizadas online 
pelo site da EEM para a RAM, considerou-se para uma família de 4 elementos, um contracto 
de electricidade em BTN para uma potência instalada de 6,9 𝑘𝑘𝑏 à tarifa simples de 0,1609 €/𝑘𝑊ℎ, um consumo mensal de 150 𝑘𝑊/𝑚ê𝑠. 
Resume-se no Quadro 7.3 para a produção eléctrica indicada anteriormente, quantas 
famílias são fornecidas com energia eléctrica assim como as receitas esperadas no consumo 
da electricidade. 
Quadro 7.3   Receita anual estimada para a produção relativa aos cenários 
RECEITA ANUAL ESTIMADA 
Cenários Amostra de famílias 
Receita anual 
estimada [€] 
 1 494,40 
Caso 1 573 283.455,59 
Caso 2 17490 8.647.270,08 
Caso 3 6260 3.095.049,77 
Caso 4 19117 9.451.538,19 
Caso 5 6842 3.382.868,79 
 
Os valores da receita são calculados, para além da tarifa por 𝑘𝑊ℎ consumido, pelo 
custo associado à potência contratada, imposto especial de consumo, taxa de exploração e ao 
IVA a 22%. 
A recolha dos dados finais para o estudo, relaciona-se com os custos variáveis para o 
funcionamento anual da instalação. Respectivamente pelo, 
 Custo do combustível; 
 Transporte/logística do combustível; 
 Operação e controlo; 
 Reposição de água perdida no processo de purga; 
 Inspecção/manutenção da turbina a gás e da caldeira de recuperação. 
Representa-se então, os valores totais para o funcionamento do sistema de cogeração. 
Quadro 7.4   Custos variáveis anuais para o funcionamento da central de cogeração 
CUSTOS VARIÁVEIS 
Cenários Custos Variáveis Estimados [€] 
Caso 1 251.171,10 
Caso 2 7.387.841,00 
Caso 3 2.650.221,50 
Caso 4 5.623.701,50 
Caso 5 2.018.801,50 
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Os valores tabelados não incluem o consumo de amónia para o tratamento dos gases 
de combustão para os cenários com utilização do diesel ou do consumo do grupo hidráulico 
durante o ano (para todos os cenários). 
O cálculo do estudo do económico pode ser consultado no ANEXO XVI. Dos cinco 
cenários admitidos para o estudo, apenas três são viáveis ao investimento. Nomeadamente, 
Quadro 7.5   Resultados do estudo económico 
CENÁRIOS VIÁVEIS À CONSTRUÇÃO DO PROJECTO 
Cenários VAL [€] TIR [%] 
RSI [%] (ano 
retorno) 
RSI [%] (vida 
útil) 
Tempo de retorno 
descontado 
Ano Mês Dia 
Caso 2 7.098.280,97 29,01 10,71 163,80 4 5 7 
Caso 4 30.411.819,57 88,33 53,30 701,77 1 3 7 
Caso 5 8.048.086,18 31,44 19,32 185,71 4 ― 4 
 
O indicador económico VAL (positivo) representa a fiabilidade de um investimento, 
pois indica que o projecto cobrirá tanto o investimento inicial, bem como a renumeração 
mínima exigida pelo investidor gerando ainda um excedente financeiro. A renumeração 
exigida é representada pelo TMA ou Taxa Mínima de Atractividade que o investidor exige 
num dado projecto. Esta taxa é influenciada por vários factores internos da empresa pelo qual 
não é possível determinar, mas que, para o caso prático do estudo, considerou-se como sendo 
de 10%. 
O TIR não é usado para a análise da fiabilidade do projecto, mas é recorrido como um 
indicador percentual mostrando a taxa de juros máxima para o qual o projecto se irá pagar 
num determinado período de tempo. Regra geral, se a seguinte condição 𝑇𝑃𝑅 > 𝑇𝑀𝐴 se 
verificar, é equivalente dizer que o investimento é economicamente atractivo. 
Relativamente ao RSI, este representa percentualmente o retorno sobre o investimento 
realizado. Para o caso 2, o TIR no ano de retorno do investimento foi de 29,01% em relação 
aos 88,33% e 31,44% dos restantes casos. A variabilidade do TIR no ano de retorno é 
influenciada fortemente pela variação monetária no fluxo de caixa consoante os anos, pelo 
que este indicador é representado mais regularmente pela vida útil do projecto. Para o estudo 
em questão, considerou-se uma vida útil de 25 anos para a central de cogeração, e como tal, 
pode-se afirmar para o caso 2, o retorno foi 163,80% maior que o investimento, e para os 
casos 4 e 5 os retornos de 701,77% e 185,71% maiores que os seus investimentos individuais, 
sendo estes últimos dois cenários mais aliciantes, comprovando economicamente, que a 
utilização do GN como combustível é de facto mais competitivo. Note-se que os custos 
variáveis foram considerados constantes pelos 25 anos o que não é o mais realista apesar de 
ter-se calculado a variação do valor da moeda no tempo, pois tanto poderá haver custos mais 
reduzidos num período ou uma inflação dos preços. Tudo dependerá do regime de produção 
na CTV III, da variabilidade do preço dos combustíveis, do TMA desejado e ainda dos custos 
internos da CTV.  
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Síntese do projecto 
O desenvolvimento do trabalho revelou-se um desafio interessante de integração com 
a infraestrutura existente, expondo pormenores técnicos necessários à instalação e ao bom 
funcionamento do novo sistema a implementar. O trabalho na sua íntegra abrangeu os temas 
propostos nos capítulos iniciais, entre por breve referência, a selecção correcta do grupo 
hidráulico, acessórios de funcionamento e segurança, de tubos de condução de fluido, cálculos 
térmicos e de eficiência e ordenamento do futuro espaço para a instalação do equipamento. 
Espera-se futuramente, que o presente trabalho sirva de referência e apoio à construção do 
projecto caso seja dado parecer positivo a este investimento. 
Viabilidade do projecto 
A elaboração do estudo económico torna-se um capítulo fundamental num trabalho de 
projecto de engenharia com possibilidade e interesse de ser implementado. Dos cenários 
considerados para a produção de energia eléctrica, três cenários possuem uma base fiável de 
investimento, nomeadamente um dos cenários com combustível diesel e os restantes a gás 
natural. Considerando que o turndown ratio em centrais do tipo de cogeração de ciclo 
combinado é fraco devido à necessidade de a turbina rotacionar a uma velocidade 
sincronizada com a frequência eléctrica, só é prático operar este ciclo para plena carga 
fornecendo a quantidade base de vapor à central durante um determinado período de tempo de 
modo a que haja interesse económico. Estabelece-se então, para um retorno do investimento 
inferior a cinco anos, para uma produção a diesel, a necessidade de funcionamento por um 
período estimado 2928 horas por ano. 
Projecções futuras de viabilidade para os casos menos favoráveis 
A análise inicial dos equipamentos revelou-se um tema instrutivo e de certa forma, de 
alguma apreensão retido pelo conhecimento que a turbina a gás funcionava a grandes 
quantidades de excesso de ar o que poderia se tornar um problema no desenvolvimento do 
trabalho. Considerando os casos inviáveis, um aumento de produção de vapor corresponderia 
efectivamente a uma redução do tempo de horas de produção e ao seu custo associado. 
Atendendo às regras de segurança de operação nas caldeiras, aconselhar-se-ia, para melhorar 
os casos negativos, a instalação de uma caldeira de maior capacidade, ou alternativamente, a 
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Propostas futuras 
O investimento proposto é positivamente mais aliciante quando endereçado à 
utilização do gás natural na turbina a gás. À data de 2014, a obra de introdução de gás natural 
na ilha da Madeira foi remetida apenas para o fornecimento à nave III para os três grupos 
geradores e como tal, não foi planeado uma linha para o fornecimento à turbina a gás uma vez 
que esta unidade foi sempre considerada como um grupo de emergência com uso reduzido. O 
autor aconselha futuramente a construção desta infraestrutura, pois representa um factor 
determinante na ponderação administrativa relativamente ao investimento no projecto de 
cogeração que se sugere no presente trabalho. A introdução do gás natural beneficiaria 
identicamente um impacto significativo na produção daquela unidade, uma contribuição 
ambiental respondendo positivamente às metas estabelecidas internacionalmente e ainda uma 
redução no custo do investimento respectivamente à dispensabilidade da instalação de um 
sistema de tratamento de gases de combustão com recurso à amónia tal como é requerido para 
os combustíveis mais pesados. Seria igualmente interessante avaliar aproveitamentos 
alternativos da geração de vapor da caldeira para outros destinos, nomeadamente, para a 
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ANEXO I ― Classe de combustível Diesel 
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ANEXO II ― Características do combustível Diesel 
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ANEXO III ― Análise quantitativa dos gases de combustão da turbina a gás (1/2) 
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ANEXO IV ― Análise quantitativa dos gases de combustão da turbina a gás (2/2) 
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ANEXO VI ― Ensaio da turbina a gás (1/2) 
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ANEXO VII ― Ensaio da turbina a gás (2/2) 
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ANEXO VIII ― Bomba para instalação unitária 
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ANEXO IX ― Bomba para instalação em série 
   Dimensionamento e Recuperação Energética 
 
 
Rúben Dinis Gonçalves Ferreira  97 
 
  
ANEXO X ― Bomba desconsiderada 
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ANEXO XI ― Caudal mássico em tubos de aço (Spirax Sarco) 
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ANEXO XII ― Gráfico de selecção do tubo para condensado (Spirax Sarco) 
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ANEXO XIII ― Gráfico de selecção do tubo do tanque flash (Spirax Sarco) 
   Dimensionamento e Recuperação Energética 
 
 
Rúben Dinis Gonçalves Ferreira  101 
 
  
ANEXO XIV ― Dilatação unitária dos metais (Tubulações Industriais) 
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ANEXO XV ― Módulo de elasticidade dos metais (Tubulações Industriais) 
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ANEXO XVI ― Estudo económico dos casos viáveis 
TMA 10,00% ao ano
VAL* 7.098.280,97 € Viável
TIR 29,01% Viável
RSI - Ano Ret. 10,17% Aceitável
RSI - Vida útil 163,80% Aceitável
Indicadores Económicos
Ano 0 1 2 3 4 5 6
Investimento
/receitas
-4.333.607,22 8.647.270,08  8.647.270,08    8.647.270,08     8.647.270,08     8.647.270,08    8.647.270,08    
Custos 
Variáveis
7.387.841,00  7.387.841,00    7.387.841,00     7.387.841,00     7.387.841,00    7.387.841,00    
Final -4.333.607,22 1.259.429,08 1.259.429,08 1.259.429,08 1.259.429,08 1.259.429,08 1.259.429,08
Acumulado -4.333.607,22 -3.074.178,14 -1.814.749,05 -555.319,97 704.109,12 1.963.538,20 3.222.967,28
Descontado -4.333.607,22 1.144.935,53  1.040.850,48    946.227,71        860.207,01        782.006,37       710.914,88        
Descontado 
Acumulado













Caso 2 ― Diesel 2D (2928 h/ano) 
Ano 0 1 2 3 4 5 6
Investimento
/receitas
-4.333.607,22 9.451.538,19  9.451.538,19   9.451.538,19   9.451.538,19    9.451.538,19    9.451.538,19    
Custos 
Variáveis
5.623.701,50  5.623.701,50   5.623.701,50   5.623.701,50    5.623.701,50    5.623.701,50    
Final -4.333.607,22 3.827.836,69 3.827.836,69 3.827.836,69 3.827.836,69 3.827.836,69 3.827.836,69
Acumulado -4.333.607,22 -505.770,53 3.322.066,15 7.149.902,84 10.977.739,53 14.805.576,21 18.633.412,90
Descontado -4.333.607,22 3.479.851,53  3.163.501,39   2.875.910,36   2.614.463,96    2.376.785,42    2.160.714,02    
Descontado 
Acumulado













TMA 10,00% ao ano
VAL* 30.411.819,57 € Viável
TIR 88,33% Viável
RSI - Ano Ret. 53,30% Aceitável
RSI - Vida útil 701,77% Aceitável
Indicadores Económicos
Caso 4 ― GN (2928 h/ano) 
Ano 0 1 2 3 4 5 6
Investimento
/receitas
-4.333.607,22 3.382.868,79  3.382.868,79   3.382.868,79   3.382.868,79    3.382.868,79    3.382.868,79    
Custos 
Variáveis
2.018.801,50  2.018.801,50   2.018.801,50   2.018.801,50    2.018.801,50    2.018.801,50    
Final -4.333.607,22 1.364.067,29 1.364.067,29 1.364.067,29 1.364.067,29 1.364.067,29 1.364.067,29
Acumulado -4.333.607,22 -2.969.539,93 -1.605.472,63 -241.405,34 1.122.661,95 2.486.729,24 3.850.796,54
Descontado -4.333.607,22 1.240.061,18  1.127.328,34   1.024.843,95   931.676,31        846.978,47       769.980,43        
Descontado 
Acumulado













TMA 10,00% ao ano
VAL* 8.048.086,18 € Viável
TIR 31,44% Viável
RSI - Ano Ret. 19,32% Aceitável
RSI - Vida útil 185,71% Aceitável
Indicadores Económicos
Caso 5 ― GN (1048 h/ano) 
Nota: só foi exposto os resultados até ao sétimo ano. 
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ANEXO XVII ― Catálogo Almesa (1/3) 
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ANEXO XVIII ― Catálogo Almesa (2/3) 
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ANEXO XIX ― Catálogo Almesa (3/3) 
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ANEXO XX ― Planta da caldeira com a turbina a gás e respectiva tubagem 

